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III. Описание на предмета на поръчката, технически условия и изисквания. 
 
Е.ОН България Мрежи АД, в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, обявява процедура на 
договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на SMART 
система за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД. 
 
Целта на процедурата е да се избере ИЗПЪЛНИТЕЛ за сключване на рамков договор за 
изработка, доставка и прехвърляне на собствеността на SMART системата, като съвкупност 
от хардуер, софтуер и комуникационна среда, позволяваща отчет на ел. енергия и 
управление на потреблението на различни нива от енергийната система. 
SMART системата включва доставка на монофазни електромери, трифазни директни и 
индиректни електромери, комуникационни устройства и друго необходимо хардуерно 
оборудване, както и инсталиране на софтуер в системата, включително и в сървъра, 
внедряване на изградената система и  включването й в експлоатация. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изработва и прехвърля собствеността на SMART системата, разрешавайки 
ползването на лицензирания софтуерен продукт на територията на Е.ОН България Мрежи 
АД. Предоставеното разрешение представлява възможност за включване на 60 000 
точки/електромера/ за отчитане и възможност за работа на минимум трима души 
едновременно. 
 
През срока на действие на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще прави конкретни поръчки по 
видове и количества, франко складовете или обектите на Е.ОН България Мрежи АД, при 
условие на доставка – DDP, съгласно INCOTERMS 2000. 
 
Срок на договора - 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на подписване на 
договора, с опция за удължаване с още 12 (дванадесет) месеца. 
 
Въпроси по документацията за участие се приемат само в писмен вид, не по-къдно от 10 
(десет) дни преди изтичане на срока за подаване на заявленията/офертите. Същите се 
отправят към отдел Доставки на Е.ОН България ЕАД по факс, писмо или на e-mail: 
Krasimir.Todorov@eon-bulgaria.com 
Отговорите се публикуват в 3 (три) дневен срок в сайта Е.ОН България Мрежи АД: 
http://www.eon-bulgaria-grid.com/bulgarian/publications/contractors_information/public_procurement.htm 
Устни разяснения и указания, давани от служители или от персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не 
са обвързващи.  
 
Условия за участие, свързани с изпълнението на поръчката:  
 
1. Икономически и финансови възможности 
Кандидатите трябва да представят доказателствата съгл. чл. 50, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП. 
 
2. Технически възможности и квалификация  
Кандидатите трябва да представят: 
- Доказателства съгл. чл. 51, ал.1, т. 1, 3, 5 и 6 от ЗОП; 
- В случаите когато кандидатът не е производител, той трябва да представи нотариално 
заверена копие или оригинал на документ от завода/фирмата производител за официално 
представителство на територията на страната или региона, включващ описание на 
съответните правомощия дадени му от производителят. От документa да е видно кой е 
заводът/фирмата производител и местоположението му. Документа трябва да бъде 
надлежно подписан и подпечатан от производителя, придружен с превод на български език, 
ако производителя е чуждестранно лице; 
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- Декларация от производителя, че в случай на сключване на Рамков договор се задължава 
да произведе необходимите количества за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД; 
- Сертификати за внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2000 или 
еквивалентна, на производителя и търговеца; 
- Сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2000 или 
еквивалентна, на производителя; 
- Кандидатът да представи по 3/три/ мостри/образци/ от всяко изделие от SMART системата, 
както и лимитирано действащо копие от софтуера за управлиние на системата, с което да 
бъдат изпитани всички функционалностти на предложените образци; 
- Други по преценка на кандидата. 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да приеме или отхвърли дадено предложение, както и 
да анулира процедурата и да отхвърли всички оферти по всяко време преди възлагане на 
Договора при условията на чл.39, ал.1 от ЗОП. 
 
Кандидатите в процедурата трябва да съблюдават сроковете и условията, посочени в 
обявлението и документацията. 
Кандидатът поема всички разходи, свързани с изготвянето и предаването на предложенията 
си, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при никакви условия няма да участва в тези разходи. 
Всички документи, свързани с процедурата, следва да бъдат на български език. 
Документите, представяни като неразделна част от предложението и издадени на друг език, 
задължително се съпровождат с превод на български език. 
 
 
IV. Обем на поръчката – Прогнозни количества.  
 

№ Вид оборудване Мярка Количество 

1 Доставка на монофазен електромер бр. 50 000 

2 Доставка на трифазен директен електромер бр. 10 000 

3 Доставка на трифазен индиректен електромер бр. 1 000 

4 Доставка на маршрутизатор бр. 1 000 

5 

Софтуер с лиценз за работа на 60 0000 
електромера с право на ползване на територията 
на Е.ОН България и работа на минимум три 
потребителя едновременно 

бр. 4 

6 
Въвеждане в експлоатация на монтираното 
оборудване и обучение на персонала за работа 
със софтуерната и хардуерната част на системата 

бр. 61 000 

 
Доставките ще се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на 
заявката, като местата (адресите) за доставка и точните количества ще бъдат посочени във 
всяка една конкретна поръчка. 
 
Обявените количества са ориентировъчни и в тях може да настъпи промяна по преценка и 
според нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
 
 
V. Технически изисквания. 
Посочените технически изисквания са задължителни изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
 



 

Доставка на SMART система за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД 

стр. 7 от 63 

� Технически изисквания към Системата за дистанционно отчитане и управление на 
консумацията на потребители (СДОУКП), прилежащи електромери и комуникационни 
устройства 
 
1. Предмет 
Системата трябва да осигурява дистанционен достъп от и към централната база данни. 
Кандидатът трябва да предложи начин за мрежови достъп до данните (LAN) и 
необходимите хардуерни устройства за това: част от хардуера на системата. 
 
2. Обхват на проекта 
Оборудване при крайния потребител 
Проектът трябва да обхваща следните хардуерни устройства и софтуерни компоненти: 
• Електромери (монофазни и трифазни) за директно измерване на консумираната от 
клиента активна и реактивна ел.енергия по тарифи в двете посоки. Електромерите да 
бъдат с вградени в електромера Power line communication (PLC) - Moдеми осигуряващи 
комуникация по мрежа НН, вградени в електромера релета за прекъсване/подаване на 
захранващото напрежение към клиента, втори измерителен канал в неутралата за 
монофазните електромери и измерване на тока в неутралата за трифазните електромери; 
• Електромери (трифазни) за индиректно мерене на консумираната от клиента активна и 
реактивна ел.енергия по тарифи в двете посоки. Електромерите да бъдат с вградени PLC 
модеми; 
Комуникационни и измерителни устройства в трафопостовете (ТП) и Подстанциите. 
• Електромери (трифазни) за индиректно мерене на консумираната активна и реактивна 
ел.енергия по тарифи в двете посоки предназначени за осъществяване на балансово 
мерене на изводите ниско напрежение (НН) в трафопостовете (ТП). Електромерите да 
бъдат с вградени PLC модеми; 
• Комуникационните устройства в ТП осъществяват комуникация с: 

o Електромерите - посредством вградени в тях PLC модеми - мрежа ниско напрежение 
(LV); 
o Kомуникационните устройства в Подстанцията – посредством вградени в тях PLC 
модеми – мрежа средно напрежение (MV); 
o Системата  – посредством вградени в тях GSM модеми по GPRS. 

• Комуникационни устройства в Подстанциите осъществяват комуникация с: 
o Kомуникационните устройства в ТП – посредством вградени в тях PLC модеми – 
мрежа средно напрежение (MV); 
o Системата – посредством вградени в тях GSM модеми по GPRS. 

• Система (софтуер) за дистанционно отчитане консумираната ел. енергия и събития на 
електромера, лимитиране на заявената от клиента ел. мощност и управление на 
захранващото напрежение. 
 
3. Цели и параметри на системата 
Системата за дистанционно отчитане и управление на консумацията на потребители 
(СДОУКП) има следните най-общи цели и параметри: 

3.1. Входове на системата (Импорт на данни): 
• Отчитане на регистрите (броячите); 
• Отчитане на товарови профили; 
• Отчитането на събития регистрирани от електромера – превишаване на предварително 
зададен мах. ел.ток, повишено/понижено напрежение, наличие на диференциален ток 
(разлика в протичащия по фазовия и нулевия проводник ток – основно съмнение за 
“неправомерно ползване” на ел. енергия), нерегламентирано отваряне на кутията на 
електромера и на капака на клемния блок, отклонения от зададена максимална мощност, 
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отклонения от зададен фактор на мощността cosφ, отпадане на захранването, наличие на 
магнитно поле, при повече от 200 мТ. 

 
3.2. Изходи на системата (Експорт на данни): 

• Свободно да се дефинира експортния интерфейс на данните; 
• Предоставяне на данни от системата необходими за изготвяне на фактурите на 
потребителите при действащата в момента в Република България система за тарифиране. 
Експорт на регистрите (броячите); 
• Стандартизирани изходи на системата: текстов формат, XLS, XML и др. 
• Обезпечаване на достъп до данните,чрез Web service  
• Възможност за сортиране на електромерите по вид събитие (event). 
  

3.3. Защита на системата: 
• Защита на системата от и към комуникационните канали посредством FireWall; 
• Достъп и контрол до системата на базата на потребителски права, дефинирани с 
различни нива на достъп и периодична смяна на паролата. 
 

3.4. Допълнителни функции: 
• Осъществяване на балансово мерене в трафопоста; 
• Регистриране на събития удостоверяващи опити за манипулация; 
• Архивиране на данните: автоматизирано по зададен график или ръчно; 
• Възможност за разглеждане на отчетената информация (регистри, товарови профили, 
статус информация) посредством потребителския интерфейс; 
• Управление консумацията на потребителите – автоматично (на база уточнени 
критерии) или ръчно изпращане на команди (индивидуални към всеки електромер или 
групови, групирани по различен признак) за дистанционно включване/изключване; 
• Предоставяне на информация за анализ на консумираната ел.енергия  от клиентите  по 
електромери и енергиен баланс между контролен електромер в трафопоста и 
електромерите захранени от този трафопост. 
 

3.5. Развитие на системата: 
• Възможност за посрещане на бъдещите условия на енергийния пазар на ел.енергия – 
системата да поддържа товарови профили  с минимум 15 мин. интервал; 
• Възможност за надграждане на системата изразяващо се в: 

o Минималният брой на обслужваните електромери да бъде 75 000; 
o Добавяне на нови компоненти към системата: комуникационни сървъри, клиентски 
интерфейс, комутационни устройства и др.; 
o Възможност за добавяне и използване на нови комуникационни устройства, 
работещи в различни комуникационни среди,например за отчитане на 
вода,газ,отопление и др. 

 
4. Данни отчитани от системата 
Системата за дистанционно отчитане трябва да отчита следните данни от електромерите: 

4.1. Регистри (Задължително): 
• За активна енергия по тарифи в двете посоки; 
• За реактивна енергия по тарифи в двете посоки. 
 

4.2. Товарови профили (Задължително): 
• За Активна енергия; 
• Време на интегриране на товаровата крива от минимум  15 минути. 
 

4.3. Статус информация (Задължително): 
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• Данни от електромерите свързани с регистрирането на необичайни събития – 
изразходване на лимита по консумирана ел.енергия, повишено/понижено напрежение, 
наличие на диференциален ток (разлика в протичащия по фазовия и нулевия проводник 
ток – основно съмнение за “ неправомерно ползване” на ел. енергия), нерегламентирано 
отваряне на кутията на електромера и на капака на клемния блок,отклонения от зададена 

максимална мощност,отклонения от зададен cosφ,отпадане на захранването, наличие на 
магнитно поле при повече от  200 мТ. 
 

4.4. Обем на отчитаната информация: 
• На регистрите: текущите показания; 
• На товаровите профили в запаметяващото устройство на системата: поне 62 дена 
назад, при времеви интервал от 15 мин.  
 
5. Основни показатели на СДОУКП 
Основните показатели на системата за дистанционно отчитане и управление са: 

5.1. Дистанционно отчитане и управление: 
Системата трябва да извършва следните действия дистанционно: 
• Отчитане на  данните от електромерите; 
• Настройка и синхронизация на електромерите (промяна на дата, час, праг на 
напрежение); 
• Параметризация на електромерите (промяна на тарифни зони, сезони, отчитане на 
събития и др.); 
• Управление консумацията на потребителите – комутация на електромерите 
(посредством вградени в електромера токови релета). 
Дистанционното отчитане и управление трябва да може да се извършва автоматизирано – 
без участие на оператор (по зададени графици или определени критерии) или ръчно. 
 

5.2. Надеждност: 
СДОУКП трябва да бъде надеждна. Под надеждност се разбира безаварийна работата на 
цялата система и на отделните и компоненти, сигурност на информацията отчетена от 
електромерите, висок процент успешност на отчитане и сигурна комутация на 
електромерите (включване/изключване). С цел да се получи по-голяма надеждност, 
кандидатът има право да постави изисквания относно хардуера и операционната система.  
 

5.3. Отвореност: 
Препоръчително е СДОУКП да е отворена към различни видове протоколи на различни 
производители, както и да позволява използването на различни комуникационни среди и 
устройства. 
Кандидатът трябва да декларира всички комуникационни протоколи поддържани от 
предлаганата система. 
 
6. Архитектура на софтуера на системата 
Софтуерът на системата трябва да бъде с архитектура Клиент/Сървър. Трябва да съдържа 
следните компоненти: 
• Основен модул – Сървър база данни; 
• Комуникационен модул – Комуникационен сървър; 
• Клиентски модул – Потребителски интерфейс. 
 
7. Етапи при изграждането на СДОУКП 
Изграждането на СДОУКП трябва да включва следните фази и стъпки: 

7.1. Фаза 1. 
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• Обучение на персонала на възложителя за обслужване, особености при монтажа и 
експлоатацията на доставените електромери; 
• Обучение на персонала на възложителя за обслужване на комуникационните 
устройства, особености при монтажа и настройки; 
• Тренинг-обучение на персонала на възложителя за работа със софтуерната и 
хардуерната част на системата. 
 

7.2. Фаза 2. 
• Инсталация на софтуерната система; 
• Доставка  на комуникационните устройства: концентратори и др.; 
• Доставка на електромерите; 
• Проби, демонстрации на системата и въвеждане в експлоатация. 
 
8. Изисквания към софтуерния компонент на СДОУКП 

8.1. Общи изисквания към софтуерните компоненти: 
Настоящата точка определя общите изисквания към всички софтуерни елементи на 
СДОУКП. Не се цели, нито е възможно, да се опишат всички софтуерни елементи или 
всичките им характеристики. 

8.1.1. Съответствие на стандарти: 
Предлагания софтуер трябва да отговаря на стандарти разработени от национални или 
международни организации като IEEE или ISO. Различните приложения трябва работят под 
операционни системи използващи стандартизирани интерфейси. 

8.1.2. Надграждане (Upgrade): 
Софтуерните компоненти трябва да позволяват лесно надграждане и развиване. 
Кандидатът трябва да декларира максималните рамки до които може да достигне 
предлаганата СДОУКП.  

8.1.3. Модулност: 
Предлаганата система трябва да бъде изградена на модулен принцип. По този начин 
развитието на даден елемент на системата, промяната или повредата му няма да повлияе 
или ще повлияе ограничено на цялата система. 

8.1.4. Мрежова поддръжка: 
Предлаганата софтуерна система трябва да бъде мрежово ориентирана. Всеки отделен 
компонент трябва да може да използва ресурсите на мрежата. Под ресурси се разбират, 
мрежови принтери, архивиращи устройства, работни станции, терминали и др. Системата 
трябва да поддържа стандартни мрежови протоколи.   

8.1.5. Мрежова защита: 
Мрежовата конфигурация, характеризираща се с отворена структура, трябва да позволява 
достъп до данните на голям брой потребители. Системата трябва да позволява защита на 
данните и ограничаване на достъпа до базата данни чрез потребителски права. 

8.1.6. Основни функции: 
8.1.6.1. Отчитане/Събиране на данни: 

• Дистанционно отчитане на електромерите;  
• Автоматизиране на отчетите. 

8.1.6.2. Администриране на информацията: 
• Съхранение на информацията в база данни; 
• Архивиране на данните; 
• Свободно дефиниране на справки. 

8.1.6.3. Администриране на потребителите на системата: 
• Дефиниране на потребители на системата; 
• Дефиниране на техните правата;  
• Създаване на история за действията на потребител. 

8.1.6.4. Администриране на устройствата / електромерите / потребителите: 
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• Дефиниране на нови / Редактиране / Деактивиране на електромери в системата; 
• Управление консумацията на потребители (включване, изключване и ограничаване). 

8.1.6.5. Разпределяне на информацията: 
• Експортиране на данни към различни системи; 
• Осъществяване на връзка с други системи,чрез Web service; 
• Автоматизиране на процеса на експортиране; 
• Свободно дефиниране на полета в експортните файлове.  

8.1.6.6. Проследимост: 
• Записване на всички извършени действия от потребителя; 
• Поддържане на журнал (Logbook) за всички влизания и излизания в софтуерната 
система, за необичайните събития, действия и аларми.  
 
9. Архитектура на СДОУКП 

9.1. Архитектурата на СДОУКП трябва да бъде Клиент-Сървър. Тя трябва да съдържа 
следните модули: 
• Комуникационен модул (Комуникационен сървър); 
• Основен модул на системата (Сървър База данни); 
• Клиентски модул (application server) – Потребителски интерфейс. 
Архитектурата на системата трябва да използва мрежовите и свързващите възможности 
обезпечавани от MS Windows Server 2003 или MS Windows Server 2008 както и MS Windows 
XP или MS Windows 7 за клиентските работни станции. 
Архитектурата трябва да позволява следните основни функции: 
• Събиране/Отчитане на данни; 
• Съхранение на данните; 
• Експорт на данните. 
 

9.2. Общо описание на СДОУКП: 
• СДОУКП трябва да бъде 32-битово приложение работещо под операционна система MS 
Windows Server 2003 или Windows Server 2008 както и MS Windows XP или MS Windows 7 за 
клиентските работни станции. Софтуерната архитектура трябва да позволява достъп до 
информацията (базата данни) да имат няколко потребителя в един и същи момент; 
• СДОУКП трябва да има графичен потребителски интерфейс на клиентския модул. Този 
интерфейс трябва да следва стандартните правила на навигация и достъп на MS Windows 
XP или MS Windows 7 както и да използва всички функционални възможности на MS 
Windows като: локални менюта, клавиши и препратки за бърз достъп (shortcut), използване 
на предимствата на PC мишката и др.; 
• Системата трябва да позволява на потребителите автоматизирано да събират данните 
(отчитане на електромерите, импорт на данни за електромерите и др.) и автоматизирано 
да експортират данни; 
• Архитектурата Клиент-Сървър трябва да бъде така разработена, че да позволява 
системата да бъде лесно развивана, т.е. една и съща система да може да бъде инсталирана 
върху мрежова среда, с няколко комуникационни и клиентски модула. Собственикът на 
СДОУКП трябва да може да развива системата стъпка по стъпка без да губи или да се 
налага промяна на вече натрупаната информация в базата данни; 
• СДОУКП трябва да позволява проследимост на всички транзакции -  Записване на 
всички извършени действия от потребителя. Поддържане на журнал (Logbook) за всички 
влизания и излизания в софтуерната система, за необичайните събития и аларми и др.  
 

9.3. Изисквания към отделните модули: 
9.3.1. Комуникационен модул: 

Основната задача на комуникационния модул е да осъществи физическата комуникация 
между СДОУКП и електромерите. 
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• Използвани мрежи (комуникационни устройства / среди): 

Комуникационния модул трябва да позволява използването на различни комуникационни 
устройства за различни комуникационни мрежи. Като минимални изискване се счита 
поддържането на: 

o Мобилна комуникация (GPRS); 
o Наети линии; 
o Мрежи ниско (LV) и средно (MV) напрежение. 

 
• Интерфейс: 

Работата на комуникационния модул трябва да се контролира единствено от основния 
модул на системата (базата данни). На потребителите не трябва да се налага да 
наблюдават или управляват комуникацията. 
Единственият интерфейс може да бъде свързан с наблюдения на процеса за откриване на 
грешки, бе да се налага или да се дава възможност за директно въздействие. 
 

• Сигурност: 

Комуникационния модул трябва да осигурява защита на системата и на локалната мрежа 
(LAN), срещу не оторизиран достъп от комуникационните линии: Fire Wall. 

9.3.2. Основен модул (База Данни): 
Основната функция на този модул е да: 
• Осъществяване на контрол на системата; 
• Автоматизирано изпълнение на въвеждането /извеждането/ и архивирането на 
информацията; 
• Управление на комуникацията; 
• Осигуряване на многопотребителски достъп до информацията. 
 
• Интерфейс: 

Интерфейса на базата данни трябва да бъде стандартен SQL. 
 
• Достъп до данните: 

Трябва да има многопотребителски достъп до информацията, управлението и 
администрирането на основния модул. 
 
• Автоматизираност: 

Изпълнението на автоматизираното въвеждане на данни (отчитане на регистри на 
електромери, задаване на управляващи команди към електромери, задаване на 
параметри на електромери и др.), извеждането на информация (експорт на данни), 
архивирането на информацията трябва да се осъществява от основния модул база данни 
без нужда от намеса или наблюдение на потребител. 
По време на автоматизираното дистанционно отчитане регистрираните грешки от 
системата (не успешна комуникация и др.) трябва да се извеждат автоматично на 
графичния интерфейс на потребителския модул. 
Автоматично на графичния интерфейс на потребителския модул трябва да се извежда 
информация и за дебаланс на отчетената ел. енергия по отделните изводи на ТП. 
 
• Комуникация с останалите компоненти: 

Комуникацията между основния модул база данни и клиента/комуникационния модул 
трябва да се осъществява съгласно условията на MS Windows 2003/ MS Windows XP / MS 
Windows 7 средата. 
Количеството на така пренасяната информация трябва да се сведе до минимум, така че да 
се постигне качествена работа без забележими забавяния дори и при ниско скоростни 
връзки между мрежите (WAN). 



 

Доставка на SMART система за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД 

стр. 13 от 63 

• Първична обработка на данните: 

Отчитаните от електромерите първични данни трябва да се обработват както следва: 
o Първичните данни от регистрите; 

Данните от регистрите трябва да се прехвърлят от основния модул (базата данни) в 
предварително дефинирани полета. Потребителя трябва да може да дефинира формата на 
полетата и идентификаторите им. 

o Първични данни от товаровите профили; 
Данните от товаровите профили трябва да се прехвърлят във вътрешен фиксиран формат, 
позволяващ бърз достъп до данните на клиентските модули. 
По този начин данните в системата се унифицират. Последващата обработка на 
информацията се улеснява и се позволява лесна интеграция на СДОУКП към другите 
системи за фактуриране. 

9.3.3. Клиентски модул: 
• Основни функции: 

Основните функции на клиентския модул е да: 
o Управлява и задава настройки на основния модул; 
o Управлява и задава настройки на комуникационния модул; 
o Дефинира нови измервателни точки и електромери, графици на отчитане, 
експортиране и архивиране на данните; 
o Управлява потребителския достъп до системата: дефиниране /закриване на 
потребители, определяне на правата на потребителите и др.; 
o Управлява консумацията на потребителите/електромерите (включване/изключване, 
ограничаване); 
o Разглеждане и анализиране на резултатите от отчетите; 
o Разглеждане и анализиране на „възникнали събития” (дебаланс на отделните изводи 
на ТП, за отделните потребители: превишаване на допустима мощност, повишено 
напрежение, наличие на диференциален ток и др.). 

Клиентският модул трябва да дава възможност на потребителя да управлява системата и 
да извършва всички действия необходими за това. 
 
• Графичен интерфейс: 

Графичния потребителски интерфейс (ГПИ) трябва да дава възможност оператора лесно и 
бързо да извършва всички необходими операции и да се ориентира в различните 
елементи на системата. За целта е необходимо ГПИ да използва стандартизираните 
похвати и инструменти въведени в MS Windows. 
 
• Опериране с данните: 

Потребителя трябва да може да извършва различни действия с различните типове данни в 
базата: товарови криви, регистри и др. Системата трябва да превежда всички данни в 
стандартен формат, като по тази начин да позволява на потребителя да се съсредоточи 
върху самите данни. 
В случай на възникване на необичайно събитие (дебаланс на отделните изводи на ТП, за 
отделните потребители: превишаване на допустима мощност, повишено напрежение, 
наличие на диференциален ток и др.) автоматично трябва да се появи индикация, 
информираща потребителя. 
Клиентският софтуер трябва да позволява: 

o Визуализиране на различните типове информация; 
o Разпечатване на визуализираната информацията: товарови профили, регистри и др. 

 
• Мрежови възможности: 

Клиентският модул трябва да позволява използването на мрежовия ресурс на локалната 
(LAN) или отдалечената (WAN) компютърна мрежа на възложителя. Това се изразява в: 
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o Възможност за инсталиране на модула на различни персонални компютри върху LAN 
или WAN; 
o Използване на различни мрежови ресурси: принтери, архивиращи устройства и др. 

 
• Възможности за развитие: 

В описаната в настоящата документация софтуерна система се изисква един клиентски 
модул да работи в един момент с базата данни (основния модул база данни) – да има 
достъп до системата. 
Предлаганата система трябва да има възможност за въвеждане на нови клиентски модули 
в бъдеще, които да могат да работят едновременно с базата данни.  
 
� Технически изисквания към електромерите и комуникационните устройства 
 
Електромери за директно свързване – монофазни и трифазни 
 
1. Съответствие със стандарти 

• IEC62052-11 или еквивалентен 
• IEC62053-22 или еквивалентен 
• IEC62053-23 или еквивалентен 
• IEC62054-21 или еквивалентен 
• IEC62053-21 или еквивалентен 
• IEC62056-21 или еквивалентен 
• IEC61334-5-1  или еквивалентен 

 
2. Одобрение за използване за търговско измерване на  ел. енергия в Република България 
или MID. 
 

3. Клас на точност      1.0 или B съгласно MID 

 
4. Параметри на околната среда 

4.1. Температурен интервал    -10°С +45°С 
4.2. Граничен работен интервал   -20°С +55°С 
4.3. Температура на съхранение и транспорт  -25°С +70°С 
4.4. Относителна влажност80% 

 
5. Системни параметри 

5.1. Схеми на свързване 
• Монофазен      Двупроводна 
• Трифазен директен      Триелементна/четирипроводна 
5.2. Напрежение 
• Монофазен      230 V 
• Трифазен директен     3х230/400 V 
5.3. Номинален ток 
• Монофазен      10 А 
• Трифазен директен     5А 
5.4. Максимален ток 
• Монофазен      ≥60 А 
• Трифазен директен     ≥80 А  
5.5. Ток на чувствителност    ≤0,4%. In 
5.6. Честота      50Hz 
5.7. Изискване за липса на самоход  
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Когато електромерът е под напрежение в интервала (0,8-1,2).Un и липсва ток, тест изходът 
на електромерът (светодиода) не трябва да генерира повече от един импулс. 

5.8. Собствена консумация 
• Активна мощност в напрежителната верига ≤2 W 
• Пълна мощност в напрежителната верига ≤10 VA 
• Пълна мощност в токовата верига   ≤1 VA 

 
6. Измервани величини 

6.1. Активна енергия в права посока    kWh 
6.2. Активна енергия в обратна посока   kWh 
6.3. Активна енергия по неутралния проводник за еднофазния електромер, записана в 

отделен регистър        kWh 
6.4. Моментна стойност на тока в неутралата за трифазния електромер,записана в 

отделен регистър       A 
6.5. Брой тарифи за активна енергия в права посока ≥4 
6.6. Брой тарифи за активна енергия в обратна посока ≥4 
6.7. Брой сезони       ≥4 
6.8. Програмиране на тарифите и сезоните   от софтуера на системата 
6.9. Измерване и запаметяване на товарови профили 

 
7. Възможности на измерването 

7.1. Предварително дефиниране на билинг периодите 
А) Определяне на билинг период 
o Автоматично – по зададен календарен график 
o Посредством РС и софтуер за обслужване 

7.2. Капацитет за товарови профили за активна мощност - 15мин. интервали, съхранение 
≥20 денонощия 

7.3. Отчитане на статус събития 
А) Повишено / понижено напрежение 
Б) Наличие на диференциален ток, чрез вграден датчик в електромера 
В) Регистриране на ток в обратна посока 
Г) Отваряне на кутията на електромера и на капака на клемовия блок 
Д) Отклонение от зададена максимална мощност 

Е) Отклонение от зададен cosφ 
Ж) Отпадане на захранването 
З) Наличие на магнитно поле повече от 200мТ 

 

8. Часовник 
8.1. Наличие на вграден часовник 
8.2. Източник на вградения часовник     от кварцов осцилатoр 
8.3. Грешка на часовника      ≤0,5 сек/ден  
8.4. Възможност за синхронизиране 

А)централно чрез комуникационно устройство посредством комуникационните 
портове 

Б) от друг електромер 
 

9. Превключване на тарифите    с ползване на вградения часовник 

 
10. Дисплей 

10.1. Тип        LCD 
10.2. Живот на дисплея       ≥15 години 
10.3. Брой цифри       6 + 1 след десет. зап. 
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10.4. Информация за визуализацията 
А) Броячи / регистри 
Б) Моментни стойности на измерваните величини 
В) Индикатори на събития 
Г) Циклично извеждане на информацията 
Д) Програмиране на продължителността на визуализация на стойностите 
Е) Програмиране на вида  на визуализация на величините 

10.5. Програмиране на вида на данните на дисплея чрез OBIS 
 А) Съобщение за грешка 
 Б) Идентификационен номер 
 В) Активна енергия по тарифи 
 Г) Време  
 Д) Дата 
 Е) Напрежение 
 Ж) Ток 

 
11. Захранване 

11.1. Вътрешно. При трифазните електромери да работи при присъствие на кое да е 
фазно или линейно напрежение. 

11.2. Възможност за дистанционно отчитане и управление на електромера, когато 
вграденото реле за включване/изключване е отворено. 
 
12. Управление на консумацията на потребителите 

12.1. Електромера да разполага с вградено вътрешно комутиращо реле (релета при 
трифазния електромер),  управлявано от СДОУКП чрез електромера 

 А) Релето задължително да комутира до 80А при монофазен електромер 
 Б) Релето задължително да комутира до 80А при трифазен електромер 

 
13. Защита 

13.1. Възможност за пломбиране 
 А) Капака на електромера 
 Б) Капака на клемния блок 
13.2. Отчитане на събития 
 А) Отваряне на електромера 
 Б) Шунтиране на токовата верига 
 В) Брой отпадания на напрежението 
 Г) Наличие на диференциален ток (Електромерът да разполага с вграден датчик за 

диференциален ток) 
13.3. Изпращане в центъра за управление на събития в момента на тяхното възникване 

 
14. Комуникация 

14.1. Комуникация с преносим персонален компютър на място 
14.2. Дистанционна PLC комуникация чрез вграден РL модем - S-FSK 2400bps или OFDM 

PRIME 
14.3. Възможности при комуникация 
 А) Програмиране/настройка 
 Б) Отчитане на измерваните величини 

 
15. Параметризиране на електромера 

15.1. Софтуера за параметризиране на електромера на български или английски 
15.2. Невъзможност за нулиране на броячите чрез оптичния интерфейс или чрез PLC 
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16. Обновяване на софтуера на електромера 
16.1. Дистанционно обновяване на софтуера на електромера от центъра за управление 
16.2. Не се допуска промяна на измерителните параметри и характеристики  на 

електромера при обновяване на софтуера 
 
17. Механични изисквания 

17.1. Степен на защита      ≥IP54 
17.2. Негоримост 
17.3. Защита от корозия за времето на нормален експлоатационен живот 
17.4. Клемен блок за предно свързване (несиметрично)  

 

18. Гаранционен период      ≥36 месеца 
 

19. Експлоатационен живот      ≥15 години 
 
20. Означение за собствеността и идентификация на електромера 
Собствеността на електромера се означава в долната част на лицевия панел със следната 
форма и размери на надписите: 
 
 

   

Property of network operator

0000 0000 0000 0000
Barcode 128 Mode C

1
2

3,
5

3,
5

2,
5

16-digit identifier Barcode field

50

 
 
 
Надписът „Property of the network operator” се заменя с надписа „E.ON Bulgaria”. 
Баркод:  
В областта посочена на схемата като Barcode field се изписва идентификационния номер на 
електромера като баркод (Code 128 Mode C). Четливостта на баркода ще бъде проверена от 
възложителя. 
Идентификационен номер: 
За недвусмислено идентифициране на електромерите се използва идентификационен 
номер посочен на горната схема като 16-digit identifier. 
Идентификационният номер представлява 16-цифрова последователност, която трябва да се 
изобрази на електромера по примера посочен долу.   
При изписване от вътрешната част на лицевия панел за подобряване на четливостта 
изображението номера се уточнява като четири блока, всеки с четири цифри. Празните 
места не се отнасят за баркода. 
Одобрения изпълнител на поръчката ще получи допълнителна информация за 
съдържанието на идентификационния номер. 
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21. Изискване при доставка 
Към всеки електромер да има отделен съпровождащ самозалепващ стикер със 16-цифров 
идентификационният номер(без бар код). Размера на цифрите да бъде съгласно 
изискванията по предходната точка. Стикера да бъде закрепен към корпуса на съответния 
електромер. 
 
Електромери за индиректно свързване - трифазни 
 
1. Съответствие със стандарти 

• IEC62052-11 или еквивалентен 
• IEC62053-22 или еквивалентен 
• IEC62053-23 или еквивалентен 
• IEC62054-21 или еквивалентен 
• IEC62053-21 или еквивалентен 
• IEC62056-21 или еквивалентен 
• IEC61334-5-1 или еквивалентен 

 
2. Одобрение за използване за търговско измерване на ел.енергия в Р.България или MID 
 
3. Клас на точност 

3.1. За активна енергия      0.5S или C съгласно MID 
3.2. За реактивна енергия     2.0 

 
4. Параметри на околната среда 

4.1. Температурен интервал      -10°С +45°С 
4.2. Граничен работен интервал      -20°С +55°С 
4.3. Температура на съхранение и транспорт    -25°С +70°С 
4.4. Относителна влажност       80% 
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5. Системни условия 

5.1. Схеми на свързване 
• Схеми на свързване  на свързване с ИТТ  Триелементна / четирипроводна 
5.2. Напрежение       3x230/400V 
5.3. Номинален ток      5А 
5.4. Максимален ток      6А 
5.5. Ток на чувствителност     ≤0,2%. In 
5.6. Честота       50Hz 
5.7. Изискване за липса на самоход  

Когато електромерът е под напрежение в интервала (0,8-1,2).Un и липсва ток, тест изходът на 
електромерът (светодиода) не трябва да генерира повече от един импулс. 

5.8. Собствена консумация за всяка фаза 
• Активна мощност в напрежителната верига  ≤2 W 
• Пълна мощност  в напрежителната верига  ≤10 VA 
• Пълна мощност  в токовата верига   ≤1 VA 

 
6. Измервани величини 

6.1. Активна енергия в права посока и обратна посока  kWh 
6.2. Реактивна енергия в права посока и обратна посока  kАVrh 
6.3. Брой тарифи за активна енергия в права посока  ≥4 
6.4. Брой тарифи за активна енергия в обратна посока  ≥4 
6.5. Брой тарифи за реактивна енергия в права посока (Q1) ≥4 
6.6. Брой тарифи за реактивна енергия в обратна посока (Q4) ≥1 
6.7. Брой сезони        ≥4 
6.8. Програмиране на тарифите и сезоните   от софтуера на системата 
6.9. Измерване и запаметяване на товарови профили 
 

7. Възможности на измерването 
7.1 Предварително дефиниране на билинг периодите 

 А) Определяне на билинг период 
o Автоматично – по зададен календарен график 
o Посредством РС и софтуер за обслужване 

7.2 Капацитет за товарови профили за активна мощност - 15мин. интервали, съхранение 
≥20 денонощия 

7.3 Отчитане на статус събития 
 А) Повишено / понижено напрежение 

Б) Отваряне на кутията на електромера и на капака на клемовия блок 
В) Отклонение от зададена максимална мощност 

Г) Отклонение от зададен cosφ 
Д) Отпадане на захранването 
Е) Регистриране на ток в обратна посока 
Ж) Наличие на магнитно поле повече от 200мТ 

 
8. Часовник 

8.1. Наличие на вграден часовник 
8.2. Източник на вградения часовник     от кварцов осцилатoр 
8.3. Грешка на часовника      ≤0,5 сек/ден    
8.4. Възможност за синхронизиране 

 А) Централно чрез комуникационно устройство посредством комуникационните 
портове 
 Б) От друг електромер 
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9. Превключване на тарифите    с използване на вградения часовник 

 
10. Дисплей 

10.1. Тип        LCD 
10.2. Живот на дисплея       ≥15 години 
10.3. Брой цифри       6 + 2 след десет. зап. 
10.4. Информация за визуализацията 

 А) Броячи / регистри 
 Б) Моментни стойности на измерваните величини 
 В) Индикатори на събития 
 Г) Циклично извеждане на информацията 
 Д) Програмиране на продължителността на визуализация на стойностите 
 Е) Програмиране на вида  на визуализация на величините 

10.5. Програмиране на вида на данните на дисплея чрез OBIS 
А)Съобщение за грешка 
Б) Идентификационен номер 
В) Активна енергия по тарифи 
Г) Реактивна енергия по тарифи 
Д) Време  
Е) Дата 
Ж) Напрежение 
З) Ток  

 
11. Захранване 

Вътрешно. Да работи при присъствие на кое да е фазно или линейно напрежение. 
 
12. Защита 

12.1. Възможност за пломбиране 
 А) Капака на електромера 
 Б) Капака на клемния блок 
12.2. Отчитане на събития 
 А) Отваряне на електромера 
 Б) Брой отпадания на напрежението 
12.3. Изпращане в центъра за управление на събития в момента на тяхното възникване 

 
13. Комуникация 

13.1. Комуникация с преносим персонален компютър на място. 
13.2. Дистанционна PLC комуникация чрез вграден РL модем  - S-FSK 2400bps или OFDM 

PRIME 
13.3. Възможности при комуникация 
 А) Програмиране/настройка 
 Б) Отчитане на измерваните величини 
 

14. Параметризиране на електромера 
14.1. Софтуера за параметризиране на електромера на български или английски 
14.2. Невъзможност за нулиране на броячите чрез оптичния интерфейс или чрез PLC 

 
15. Обновяване на софтуера на електромера 

15.1. Дистанционно обновяване на софтуера на електромера от центъра за управление 
15.2. Не се допуска промяна на измерителните параметри и характеристики на 

електромера при обновяване на софтуера 
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16. Механични изисквания 

16.1. Степен на защита      ≥IP54 
16.2. Негоримост 
16.3. Защита от корозия за времето на нормален експлоатационен живот 
16.4. Клемен блок за предно свързване (несиметрично) 

17. Гаранционен период      ≥36месеца 

 

18. Експлоатационен живот      ≥15 години 

 
19. Означение за собствеността и идентификация на електромера 
Собствеността  на електромера се означава в долната част на лицевия панел със следната 
форма и размери на надписите: 
 

  

Property of network operator

0000 0000 0000 0000
Barcode 128 Mode C

1
2

3,
5

3,
5

2,
5

16-digit identifier Barcode field

50

 
 
Надписът „Property of  the network operator” се заменя с надписа „E.ON Bulgaria”. 
Баркод:  
В областта посочена на схемата като Barcode field се изписва идентификационния номер на 
електромера като баркод (Code 128 Mode C). Четливостта на баркода ще бъде проверена от 
възложителя. 
Идентификационен номер: 
За недвусмислено идентифициране на електромерите се използва идентификационен 
номер посочен на горната схема като 16-digit identifier. 
Идентификационният номер представлява 16-цифрова последователност, която трябва да се 
изобрази на електромера по примера посочен долу.   
При изписване от вътрешната част на лицевия панел за подобряване на четливостта 
изображението номера се уточнява като четири блока, всеки с четири цифри.Празните 
места не се отнасят за баркода. 
Одобрения изпълнител на поръчката ще получи допълнителна информация за 
съдържанието на идентификационния номер. 
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20. Изискване при доставка 
Към всеки електромер да има отделен съпровождащ самозалепващ стикер със 16-цифров 
идентификационният номер(без бар код). Размера на цифрите да бъде съгласно 
изискванията по предходната точка. Стикера да бъде закрепен към корпуса на съответния 
електромер. 
 
Маршрутизатор / Концентратор 
 
1. Захранващо напрежение     3x230/400V 
 
2. Собствена консумация 

• Активна мощност      ≤15 W 
• Пълна мощност          ≤30 VA 

 
3. Температура на съхранение и транспорт   -40°С+60°С 
 
4. Работен температурен интервал      -20°С+50°С 
 
5. Относителна влажност      0% ÷ 95% 
 
6. Степен на защита       ≥IP54 
 
7. PLC комуникация по мрежа НН (LV) чрез вграден PL модем 

CENELEC band A (9-95 kHz) 
  FSK, S-FSK 2400bps или OFDM PRIME 
 
8. PLC комуникация по мрежа СрН (MV) чрез вграден PL модем≥4800 bps 
 
9. Да поддържа различните видове модулации FSK, S-FSK или OFDM PRIME при подмяна на 
електромерите чрез обновяване на софтуера от центъра за управление 
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10. GPRS комуникация с центъра за управление чрез вграден GSM модем 
 
11. Дистанционно обновяване на софтуера от центъра за управление 
 
12. Да притежава индикатор за нивото на сигнала (GSM / GPRS) 
 
13 Разработка за използване в индустриални условия. 
 
14. Означение за собствеността и идентификация на маршрутизатора 
Собствеността  на електромера се означава в долната част на лицевия панел със следната 
форма и размери на надписите: 
 

Property of network operator

0000 0000 0000 0000
Barcode 128 Mode C

1
2

3,
5

3,
5

2,
5

16-digit identifier Barcode field

50

 
 
Надписът „Property of the network operator” се заменя с надписа „E.ON Bulgaria”. 
Баркод:  
В областта посочена на схемата като Barcode field се изписва идентификационния номер на 
електромера като баркод (Code 128 Mode C). Четливостта на баркода ще бъде проверена от 
възложителя. 
Идентификационен номер: 
За недвусмислено идентифициране на електромерите се използва идентификационен 
номер посочен на горната схема като 16-digit identifier. 
Идентификационният номер представлява 16-цифрова последователност, която трябва да се 
изобрази на електромера по примера посочен долу.   
При изписване от вътрешната част на лицевия панел за подобряване на четливостта 
изображението номера се уточнява като четири блока, всеки с четири цифри.Празните 
места не се отнасят за баркода. 
Одобрения изпълнител на поръчката ще получи допълнителна информация за 
съдържанието на идентификационния номер. 
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15. Изискване при доставка 
Към всеки маршрутизатор да има отделен съпровождащ самозалепващ стикер със 16-
цифров идентификационният номер(без бар код). Размера на цифрите да бъде съгласно 
изискванията по предходната точка. Стикера да бъде закрепен към корпуса на съответния 
маршрутизатор. 
 
 
VІ. Начин на провеждане на процедурата на договаряне с обявление и методика за 
оценяване на офертите 
 
Процедурата на договаряне с обявление се провежда на два етапа 
 
І етап: Подаване на заявление за участие и провеждане на предварителен подбор. 
и 
ІІ етап: Подаване на първоначални оферти и провеждане на договаряне с кандидатите. 
 
 
І етап: Подаване на заявление за участие и провеждане на предварителен подбор: 
 
Заявлението се изготвя по образеца в тази документацията за участие и съдържа всички 
документи, изисквани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно обявлението и документацията за участие; 
Заявлението трябва да бъде скрепено неподвижно в стандартна папка и подредено по реда, 
указан в Образеца; 
- Образец /мостра/ на предлаганото изделие се представя непостредствено при подаване 
на заявлението за участие. Мострите да са опаковани по начин, непозволяващ увреждане 
или разпиляване при транспорт. На опаковката се изписва предмета на процедурата, 
съдържание на опаковката, номер на опаковка/общ брой опаковки, име на Кандидата, 
адрес, телефон и лице за контакти. 
Образецът /мострата/ се представя заедно и в срока, определен за подаване на 
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заявлението за участие на адрес: 
Е.ОН България ЕАД 
отдел Доставки 
Бизнес парк Варна, сграда 6 
9009 Варна 
 
Важно: Възложителят си запазва правото да изпита предоставените от кандидатите 
образци /мостри/ за съответствие с техническите изисквания. При установено 
несъответствие, кандидатите няма да бъдат допуснати до ІІ-я етап на процедурата. 
 
За участие в първият етап на процедурата на договаряне с обявление Кандидатите изготвят 
и подават само заявление.  
 
Важно: Участниците подават оферта след като получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Покана за участие 
в договаряне по чл.89, ал.1 от ЗОП. 
 
Подаването и оценката на заявленията за участие се извършват по реда на ЗОП на адрес и в 
срок, посочени в обявлението; 
Всички разходи по изработването и представянето на заявлението са за сметка на 
кандидатите. 
Гаранция за участие. 

1. За участие в процедурата Кандидатът представя гаранция за участие в размер и със 
срок на валидност в съответствие с обявлението. 

2. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Кандидата. 
Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Кандидатът, 
съответно трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на 
гаранциите така, че размера на гаранциите да не бъде по-малък от определения в 
процедурата.  

 
След крайния срок за подаване на заявления, всеки опит на Кандидатите да извършват 
изменения и допълване на заявлението ще се счита за оттегляне на заявлението.  
 
Преди да престъпи към предварителния подбор, назначената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комисия 
извършва проверка относно редовността на заявленията за участие и документите, 
представени от Кандидатите в процедурата.  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани от участие в процедурата Кандидатите, чиито 
заявления и документи не отговарят на изискванията, посочени в обявлението и 
документацията. 
 
До ІІ-ри етап на процедурата се допускат само Кандидати, които предлагат изделия 
отговарящи на изискванията на Възложителя. 
 
Допуснатите до II–ри етап участници се поканват да подадат първоначална оферта, 
състояща се от техническа и финансова част, в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. 
 
ІІ етап: Подаване на първоначални оферти и провеждане на договаряне с участниците: 
При процедурата на договаряне с обявление Кандидатите подават офертата след като 
получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Покана за участие в договаряне. 
 
Първоначалната оферта се подава по реда на чл. 57, ал. 1, 2, 3 и 4 от ЗОП, в указания в 
поканата срок. 
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Подготовка на първоначалната оферта 
Кандидатът трябва да представи първоначална оферта, която се състои от две части: 
Техническа оферта и Ценова оферта. 
Първоначалната оферта се подава по реда на чл. 57, ал. 1, 2, 3 и 4 от ЗОП, в указания в 
поканата срок. 
 
1.Техническата оферта се изготвя по образеца на Докоментацията за участие и съдържа: 
- Пълно описание на техническите данни и характеристики на изделията, и всички 
съпроводителни документи в съответствие с изискванията, посочени в раздел V от 
Документацията за участие; 
- Други докоменти и доказателства по преценка на кандидата. 
 
Оформяне на Техническата оферта: 
- Техническата оферта трябва да бъде в отделна стандартна папка, подредена по реда, 
указан в Образеца; 
 
2. Ценовата оферта се изготвя по образеца на Докоментацията за участие и съдържа: 
 - Цена; 
 - Условия на изпълнение; 
 - Начин на плащане; 
 - Срок на доставка; 
 - Гаранционен срок; 

- Ескплоатационен срок; 
- Производител; 

 - Срок на предоставяне на оборудване за Съхранение; 
 - Срок на валидност на офертата. 
 
Важно: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не покани на договаряне участник, заложил в 
първоначалната си оферта условия, които са по-неблагоприятни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 
минимално изискуемите, посочени в образеца на офертата. 
 
Преди да пристъпи към преговори с всеки участник, комисията проверява за пълнота на 
представените му оферти. Проверява се дали участникът е представил изискваните в 
поканата за участие в договарянето допълнителни обстоятелства. Непълни оферти и липса 
на такива доказателства е основание за отстраняването му от участие в договарянето. 
 
След изтичане на срока за подаване на оферти, всеки опит на Участниците да извършват 
изменения и/или допълване на офертите, ще се счита за оттегляне на същите и като такава 
ще бъде отхвърлена. 
 
Провеждане на договаряне с поканените участници 
Подаваните от участниците оферти имат предварителен характер. Те представляват база, 
която подлежи на допълнително доразвиване и допълване в процеса на договаряне. При 
процедурата на договаряне, може да се договорят цени и условия, по - благоприятни за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от заложените в офертите на участниците. 
 
Процедурата се провежда в следната последователност: 
- Участниците се уведомяват за мястото, деня и часа на провеждане на договарянето. 
Уведомяването се извършва в писмен вид най-малко 24 часа преди договаряне. 
- Постигнатите договорености се отразяват в протокол, който се подписва от участниците в 
преговорите. 
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- При необходимост от продължаване на преговорите в друг ден, конкретната дата и час на 
допълнителното договаряне следва да бъдат отразени в протокола за провеждане на 
първоначалните преговори с участника. 
 
Класирането на участниците по предмета на процедурата се извършва по комплексна 
оценка, изчислена на база техническа и икономическа оценка на офертите и окончателните 
договорености, постигнати с всеки участник, по следната методика: 
 
Основни критерии (ОК): 
1. Технически изисквания и характеристики на предлаганите изделия (Т1) – к1 = 40%; 
2. Цена (Т2) – к2 = 60%, 
като Т2 = Цmin / Ц * 100 
Цmin – най-ниската изчислена капитализирана цена от всички предложения; 
ОК  = 0,4 Т1  + 0,6 T2 
 
Допълнителни критерии (ДК): 
3.  Срок на плащане (Т3) – к3 = 10%; 
4.  Срок на предоставяне на оборудване за Съхранение (Т4) – к4 = 10%; 
5.  Срок на доставка (Т5) – к5 = 10%;  
 
Комплексна оценка за участник (КО): 
КО = 70% ОК +30% ДК, 
 
където:  
Т – брой точки; 
Максималният брой точки, които може да получи всеки участник по всеки от критериите е 
100; 
к– коефициент на тежест, %. 
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, 
като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, на основание проведената процедура, сключва рамков/и договор/и за 
изпълнение предмета на поръчката с избрания/те изпълнител/и по реда на ЗОП.  
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VІI. Образци  
Образец VІІ.1 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за участие в процедура на договаряне за 

възлагане на обществена поръчка 
 
ДО: Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД 

 
От:_______________________________________________________________ 
Aдрес: гр_________________ ул.______________________________ №._______ 
тел.: ____/________, факс: ____/_______, E-mail :___________________________ 
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК_________________ 
IBAN:______________________________________________________________ 
BIC:_______________________________________________________________ 
Банка:_____________________________________________________________ 
Лице за контакти: ____________________________________________________ 
тел.: ____/________, факс: ____/_______, E-mail :___________________________  
Адрес за кореспонденция: гр. ____________, код:___, ул._________________№___ 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
Имаме удоволствието да представим нашето заявление за участие в обявената от Вас 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на SMART система за 
нуждите на Е.ОН България Мрежи АД. 
Декларираме, че сме запознати с документация, указанията и условията за участие в 
обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без 
възражения. 
Като неразделна част от настоящето заявление, прилагаме следните документи: 

• Приложение № 1 - Документи за регистрация на кандидата - удостоверение за 
актуално съдебно състояние на кандидата - оригинали или заверено от кандидата 
копие. Удостоверението трябва да е с дата на издаване до 3 месеца преди обявената 
дата на отваряне на заявленията за участие в процедурата;  

• Приложение № 2 - Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от 
ЗОП – по приложен в Документацията образец; 

• Приложение № 3 - Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от 
ЗОП – по приложен в Документацията образец; 

• Приложение № 4 - Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от 
ЗОП – по приложен в Документацията образец; 

Забележка: Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 се подават от всички членове на 
управителния орган на Кандидата. 

• Приложение № 5 - Копие от документ за ИД № ДДС и копие от ЕИК/Булстат 
регистрация. 

• Приложение № 6 - Доказателства за икономическо и финансово състояние, посочени 
в обявлението за обществената поръчка и документацията, представени като 
заверени (с подпис и печат) от кандидата копия. 

• Приложение № 7 - Доказателства за технически възможности и/или квалификация, 
посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията, представени 
като заверени (с подпис и печат) от кандидата копия. 

• Приложение № 8 - Сертификати за внедрена система за контрол на качеството ISO 
9001:2000 или еквивалентна, на производителя и търговеца; 

• Приложение № 9 - Сертификат за внедрена система за управление на околната 
среда ISO 14001:2000 или еквивалентна, на производителя; 
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• Приложение № 10 - Протокол /документ/ за първоначална проверка на 
електромерите съгласно Закона за измерване /в електронен вид/, удостоверено със 
знак съгласно Наредба за средства за измерване, които подлежат на метрологичен 
контрол. За случаите на чл.26/2/ и чл.42/2/ от ЗИ, Кандидата представя документи 
съгласно ЗИ; 

• Приложение № 11 - Удостоверение за одобрен тип на електромерите или по MID; 
• Приложение № 12 - Доказателства за наличието на постоянно работеща система за 

управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008, която 
гарантира постоянно следене на качествените параметри на изделието, определени 
от потребителя и гарантирани от производителя - ISO 9001:2008 „Системи за 
управление на качеството. Изисквания”; 

• Приложение № 13 - Декларация за наличието на технически лица и/или оторизиран 
представител, отговарящи за контрола на качеството, гаранционно, 
извънгаранционно поддържане и техническо съдействие на SMART системата, 
опериращи на територията на Р. България; 

• Приложение № 14 - Декларация за комуникационните протоколи, поддържани от 
предложената SMART система; 

• Приложение № 15 - Документ за внесена гаранция за участие в размер на 85 000 
(осемдесет и пет хиляди) лева - оригинал. Когато гаранцията за участие е под 
формата на банкова гаранция, същата трябва да е с валидност не по-малко от 120 дни 
след обявената дата на отваряне на заявленията; 

• Приложение № 16 - Други документи и доказателства по преценка на кандидата; 
• Приложение № 17 - Списък на предоставените образци, съгласно обявлението за 

обществената поръчка; 
• Приложение № 18 - Списък /опис/ на приложените към заявлението документи и 

мостри, подписан от кандидата. 
 
 
 
ПОДПИС и ПЕЧАТ: 
 
__________________________ (Име и Фамилия) 
 
__________________________ (длъжност) 
 
 
 
Дата: ................... 2010 год. 
 
 
 
Забележка: Документите, които се представят трябва да отговарят на изискванията, посочени в Указанията за 
подготовка на заявленията и изискванията на ЗОП. 
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Образец VІІ.2 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 

 
 
 
От ...................................................................., ЕГН ...................................., с постоянен адрес в 
гр……………………................................, настоящ адрес в гр. ..........................................................., община 
................................................................., ул. ..................................................................., л. к. № ............................................, 
издадена от .................................................................,  гр. .........................................., на ..................... г. , 
управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на 
"..................................................................................." (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), в качеството ми на 
представляващ............................................................................................. - кандидат за участие в процедура 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

............................................................................................................................................................................................................ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че 
 
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 
 - престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
 - подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
 - участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
 - престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
 - престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 
2. Не съм обявен в несъстоятелност; 
3. Не съм в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните 
закони и подзаконови актове; 
 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 
данни. 

 
 
 
 
 

Дата: .............. 2010 г.    ДЕКЛАРАТОР: ........................................ 

 
 
 
 
 
 

 
Забележка: Попълва се от представляващия фирмата кандидат. Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 се 
подават и от всички членове на управителния орган на Кандидата. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 

 

 

 

От ...................................................................., ЕГН ..............., с постоянен адрес в гр. ..............................., с 
настоящ адрес в гр. ..................., община ........................, ул. ................................................, л. к. № .............., 
издадена от ................................................................. гр. .........................................., на ............. г. управител 
(член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на "............. 
.................................................." (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), в качеството ми на 
представляващ............................................................................................. - кандидат за участие в процедура 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

............................................................................................................................................................. 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 

1. Дружество, което представлявам, не е в открито производство за обявяване в 
несъстоятелност и не е сключило извън съдебно споразумение с кредиторите по смисъла на 
чл. 740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура съгласно националните 
закони и подзаконови актове, нито дейността му е под разпореждане на съда, нито е 
преустановило дейността си;  

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;  

3. Дружество, което представлявам, няма парични задължения към държавата или към 
община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, /има парични задължения, за които е 
допуснато разсрочване или отсрочване (невярното се задрасква), нито парични 
задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци 
съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.  

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 
данни. 

 

 

 

 Дата: ......... 2010 г.      ДЕКЛАРАТОР:……………………… 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

по чл. 47 ал. 5 от Закона за обществените поръчки 
 
 
 
От .........................................................................................................................................................................................., 
ЕГН ....................................................., с постоянен адрес в гр. ............................................................................., 
настоящ адрес в гр. .................................................................., община ..............................................................., 
ул. ...................................................................................................., л. к. № ....................................................................., 
издадена от ..................................................................., гр. .........................................................................................., 
на ................................ г.,  управител (член на управителния съвет, член на Съвета на 
директорите) на "..........................................................................................." (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), в 
качеството ми на представляващ............................................................................................. - кандидат за 
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 

.......................................................................................................................................................... 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че 
 
 

1. Не  съм свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със 
служители на ръководна длъжност в неговата организация. 

2. Представляваното от мен предприятие не е сключвало договор с лице по чл.21 или 22 от 
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 

 
 
 
 
 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 
данни. 

 
 
 
 
 
 
 
Дата: ............. 2010 г.      ДЕКЛАРАТОР:…………………  
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Образец VІІ.3 

 

ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 
за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка 

 
ПОЛЗВАТЕЛ: 
Е.ОН България Мрежи АД 
Адрес: ул. Девня 2, Варна 
Телефон: ………………………………… 
Факс: …………………………………….. 
Председател на Управителния Съвет: Вернер Хаберкорн 
Член на Управителния Съвет: Анатоли Русанов Токмакчиев/Мартин Петров Мирчев 
 
НАРЕДИТЕЛ: 
........................................................................... 

Адрес: ............................................................. 
Телефони: ....................................................... 
Факсове: ......................................................... 
Изпълнителен Директор/Управител  :.................................................... 
 
ГАРАНТ: 
БАНКА: ........................................................... 
Адрес: ............................................................. 
Телефони: ....................................................... 
Факсове: ......................................................... 
Рег. по ф. Дело №............/ ............. г. по описа  
на ................... Градски / Окръжен съд. 
Представлявана от : 
Изпълнителен Директор :................................... 
Изпълнителен Директор :................................... 
 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
........................................................................................ 
Вид процедура: ........................................................... 
Референтен № ................. 
(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ) 

 
Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ при участието 
му в горепосочената процедура, провеждана от ПОЛЗВАТЕЛЯ.  
 
Известно ни е, че НАРЕДИТЕЛЯТ ще участва в гореописаната процедура по възлагане на обществена 
поръчка, чийто Възложител (по ЗОП) е ПОЛЗВАТЕЛЯ.  
 
С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на 
ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.  
 
Декларираме, че сме запознати подробно с всички условия за участие в процедурата и 
изискванията на ЗОП, касаещи издаването на настоящата гаранция. Заявяваме, че НАРЕДИТЕЛЯТ е 
поел пред нашата банка ангажимент да ни информира за хода на процедурата добросъвестно, 
коректно, точно и с всички доказателствени документи.  
 
Във връзка с това, ние, ГАРАНТЪТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да 
заплатим на ПОЛЗВАТЕЛЯ сумата от .................... (......................) лева.  
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Плащането на сумата по банковата гаранция ще бъде извършено при първо писмено поискване от 
ПОЛЗВАТЕЛЯ, съдържащо декларация, че е налице който и да е от следните случаи:  

•••• НАРЕДИТЕЛЯТ изтегли, измени или отмени едностранно заявлението или офертата си, 
след изтичане на срока за подаването й, преди изтичане на срока на валидността й 

•••• НАРЕДИТЕЛЯТ, след като е определен за Изпълнител на поръчката, не подпише с 
ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок договор за изпълнението на обществената 
поръчка. 

•••• НАРЕДИТЕЛЯТ, след като е определен за Изпълнител на поръчката, не представи на  
ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок всички документи от съответните компетентни 
органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47, ал.9; чл.48, ал.2 от ЗОП . 

•••• НАРЕДИТЕЛЯТ след като е определен за Изпълнител на поръчката, не представи на  
ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок гаранция изпълнение на сключения договор в 
размер на 1 % от общата стойност на договора, съгласно всички изисквания на 
ПОЛЗВАТЕЛЯ, изложени в Документацията за участие в процедурата. 

При всеки един от гореизброените случаи, сумата по тази гаранция, ще бъде изплатена на 
ПОЛЗВАТЕЛЯ по банковата му сметка, посочена в искането за плащане или Документацията за 
участие в процедурата.  
В случай, че по процедурата не е депозирана жалба по чл.120 ал.1 от ЗОП, настоящата гаранция е 
валидна до ................................ Действието на настоящата гаранция може да бъде удължавано по 
искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността й. 
 
В случай, че НАРЕДИТЕЛЯТ е подал жалба по чл.120, ал.2 от ЗОП по процедурата или е подадена (от 
друг кандидат) такава жалба срещу решението по процедурата и НАРЕДИТЕЛЯТ е класиран, 
настоящата банкова гаранция остава валидна в срок до 30 (тридесет) календарни дни след 
приключване на съдебната процедура с влязло в сила решение по обжалването.  
 
Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако 
предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка 
с информираността ни за хода на процедурата и всички възможни обстоятелства, касаещи 
възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата банкова гаранция.  
 
При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в 
оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова 
гаранция, с който НАРЕДИТЕЛЯТ е участвал в процедурата.  
 
За всички не упоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в 
Република България и приложими към съответната ситуация.  
 
дата: .............................................. 
град: .............................................. 
БАНКА: ........................................ 

 
  

ИЗП. ДИРЕКТОР/И: 
ИМЕ: .............................................. 
ПОДПИС / И ПЕЧАТ:  



 

Доставка на SMART система за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД 

стр. 35 от 63 

Образец VІІ.4 
ДО: Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД 
От:_______________________________________________________________ 
Aдрес: гр_________________ ул.______________________________ №._______ 
тел.: ____/________, факс: ____/_______, E-mail :___________________________ 
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК________________ 
IBAN:______________________________________________________________ 
BIC:_______________________________________________________________ 
Банка:_____________________________________________________________ 
Лице за контакти: ____________________________________________________ 
тел.: ____/________, факс: ____/_______, E-mail :___________________________  
Адрес за кореспонденция: гр. ____________, код:___, ул._________________№___ 
 

ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА 
 
за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
Представяме Ви нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет Доставка на SMART система, за нуждите на Е.ОН България 
Мрежи АД.  
Декларираме, че сме запознати с документацията за участие, с указанията и условията за 
участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените 
от Вас условия и ги приемаме без възражения. 
 
Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от ..…. дни (не по-малко 
от 90 дни) от датата, определена за предаване на офертите. 
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с 
гореописаната оферта. 
Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, 
ще сключим договор в установения от закона срок. 
 
Като неразделна част от настоящото предложение, прилагаме следните документи, както 
следва: 

• Приложение 1 - Техническа оферта; 
• Приложение 2 - Ценова оферта; 
• Приложение 3 - Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

Кандидата. 
 
ПОДПИС и ПЕЧАТ: 
__________________________ (Име и Фамилия) 
__________________________ (длъжност) 

 
Дата: …............2010 год. 
 

Забележка 1: Документите, които се представят, трябва да отговарят на изискванията, посочени в Указанията 
за подготовка на офертата и изискванията на ЗОП. 
Забележка 2: Офертата трябва да бъде скрепена неподвижно в отделна стандартна папка и подредена по 
реда, указан в Образеца. 
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Приложение 1 

            

[наименование на кандидата] 
 

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Доставка на SMART система 

за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на 
обществената поръчка по обявената от Е.ОН България Мрежи АД процедура с 

горепосочения предмет.  
 
Предложението ни за изпълнение на предмета на обществената поръчка сме описали 

подробно в Приложенията  към настоящата оферта.  

 
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с 
гореописаното предложение. 
Относно изискванията и условия на Е.ОН България Мрежи АД, свързани с изпълнението на 
настоящата поръчка, прилагаме следните документи и материали: 
Приложение 1.1 - Технически данни и характеристики на необходимото хардуерно 
оборудване (монофазни, трифазни директни и индиректни електромери); 
Приложение 1.2 - Технически данни и характеристики на комуникационните устройства; 
Приложение 1.3 - Технически данни и характеристики на софтуера; 
Приложение 1.4 - Сертификати за произход, съответствие и качество на доставяното 

оборудване; 
Приложение 1.5 - Описание за работа със софтуера; 
Приложение 1.6 - Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация; 
Приложение 1.7 - Протоколи от направени изпитания по методиката за проверка на 
електромери № МП - 29/2007 г., направени в БИМ или управомощена лаборатория за 
проверка на средствата за измерване, подлежащи на метрологичен контрол; 
Приложение 1.8 - Гаранционна карта с условия и срок на гаранцията на предлаганото 
хардуерно, комуникационно и софтуерно оборудване; 
Приложение 1.9 - Гаранционно и извънгаранционно поддържане на софтуера; 
Приложение 1.10 - Гаранционно и извънгаранционно поддържане на хардуерни и 
комуникационни устройства; 
Приложение 1.11 - Програма за обучение; 
Приложение 1.12 - Декларация за съответствие с посочените технически изисквания в 
раздел V от Документацията за участие, включително каталози и други; 
Приложение 1.13 - Други документи и доказателства по преценка на кандидата. 
 
Забележка: Техническите характеристики да се представят в два екземпляра - на хартиен и 
електронен носител (CD) във формат Excel. 
 
ПОДПИС и ПЕЧАТ: 
______________________ (име и фамилия) 
______________________ (длъжност) 
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Приложение 1.1 
____________________________________________________________________ 

/наименование на кандидата/ 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за Доставка на SMART система 

 
Технически данни и характеристики на хардуерното оборудване, което се предлага от 

Кандидата 
 

Технически данни и характеристики на електромери за директно свързване - 
монофазни и трифазни, които се предлагат от Кандидата 

№ Параметър/описание Изискване Предложение 
1 Съответствие със стандарти   

 
IEC62052-11, IEC62053-22 

Посочения или 
еквивалентен 

 

 
IEC62052-11 

Посочения или 
еквивалентен 

 

 
IEC62053-23 

Посочения или 
еквивалентен 

 

 
IEC62054-21 

Посочения или 
еквивалентен 

 

 
IEC62053-21 

Посочения или 
еквивалентен 

 

 
IEC62056-21 

Посочения или 
еквивалентен 

 

 
IEC61334-5-1 

Посочения или 
еквивалентен 

 

 
2 
 

Одобрение за използване за търговско 
измерване на ел. Енергия в Република 
България или MID 

 
Задължително 

 

3 Клас на точност 
1.0 или B 
съгласно MID 

 

4 Околна среда   
  - температурен интервал -10°С +45°С  
  - граничен работен интервал -20°С +55°С  
  - температура на съхранение и 

транспорт 
-25°С +70°С  

  - относителна влажност 80%  
5 Системни параметри   

 Схеми на свързване   
 монофазен Двупроводна  
 трифазен директен Четирипровода  
 Напрежение   
 монофазен 230 V  
 трифазен директен 3х230/400 V  
 Номинален ток   
 монофазен 10 А  
 трифазен директен 5А  
 Максимален ток   
 монофазен ≥60 А  
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Технически данни и характеристики на електромери за директно свързване - 
монофазни и трифазни, които се предлагат от Кандидата 

№ Параметър/описание Изискване Предложение 
 трифазен директен ≥80 А  
 Ток на чувствителност ≤0,4%. In  
 честота 50 Hz  
 Изискване за липса на самоход: 

Когато електромерът е под напрежение в 
интервала (0,8-1,2).Un и липсва ток, тест 
изходът на електромерът (светодиода) не 
трябва да генерира повече от един импулс 

 
 
Задължително 
 
 

 

 Собствена консумация за всяка фаза   
 напрежителна верига   
 Активна мощност ≤2W  
 Пълна мощност ≤10 VA  
 Токова верига ≤1 VA  
 6 Измервани величини   
 Активна енергия в права посока kWh  
 Активна енергия в обратна посока kWh  
 Активна енергия по неутралния 

проводник за еднофазния електромер, 
записана в отделен регистър  

 
kWh 

 

 Моментна стойност на тока в неутралата 
за трифазния електромер,записана в 
отделен регистър 

 
А 

 

 Брой тарифи за активна енергия във всяка 
посока 

 
минимум 4 

 

 Брой сезони минимум 4  
 

Програмиране на тарифите и сезоните 
Задължително 
От софтуера на  
системата 

 

 Измерване и запаметяване на товарови 
профили 

Задължително 
 

 7 Възможности на измерването   
 Предварително дефиниране на билинг 

периодите 
Задължително 

 

 Определяне на край на билинг период   
 Автоматично – по зададен календарен 

график 
Задължително 

 

 Посредством РС и софтуер за обслужване Задължително   
  

 
 Капацитет за товарови профили 

Време за 
съхранение-не 
по малко от 20 
дни/при 15 
мин. 
Интервали на 
отчитане 

 

 Отчитане на статус събития   
 Повишено/понижено напрежение  Задължително  
 Наличие на диференциален ток  Задължително  
 Регистриране на ток в обратна посока  Задължително  
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Технически данни и характеристики на електромери за директно свързване - 
монофазни и трифазни, които се предлагат от Кандидата 

№ Параметър/описание Изискване Предложение 
 Не регламентирано отваряне на кутията 

на електромера и на капака на клемовия 
блок 

Задължително 
 

 Отклонение от зададена max. Мощност  Задължително  
 Отклонение от зададен фактор на 

мощността cosφ   
Задължително 

 

 Отпадане на захранването  Задължително  
 Наличие на магнитно поле, повече от 200 

мТ 
Задължително 

 

 8 Часовник   
 Наличие на вграден часовник Задължително  
 

Източник на вградения часовник 
От кварцов 
осцилатoр 

 

 Грешка на часовника в нормален режим ≤0,5 сек/ден  
 Възможност за синхронизиране от друг 

електромер или централно чрез 
комуникационно устройство посредством 
комуникационните портове 

 
Задължително 

 

 9 Превключване на тарифите   
 С използване на вградения часовник Задължително  
10 Дисплей   
 Тип LCD  
 Живот на дисплея Поне 15 години  
 

Брой цифри 

Поне 6 за цяло 
число и 1 след 
десетичната 
запетая 

 

 Информация за визуализация   
 Броячи (регистри) Задължително  
 моментни стойности на измерваните 

величини 
Задължително 

 

 индикатори на събития Задължително  
 Циклично извеждане на информацията Задължително  
 Програмиране на продължителността на 

визуализация на стойностите 
Задължително 

 

 Програмиране на вида  на визуализация 
на величините 

Задължително 
 

 Данни на дисплея   
 Съобщение за грешка OBIS  
 Идентификационен номер OBIS  
 Активна енергия по тарифи OBIS  
 Време (HH:MM:SS) OBIS  
 Дата (DD:MM:YY) OBIS  
 Напрежение OBIS  
 Ток OBIS  
11 Захранване   
 Вътрешно При 

трифазните 
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Технически данни и характеристики на електромери за директно свързване - 
монофазни и трифазни, които се предлагат от Кандидата 

№ Параметър/описание Изискване Предложение 
електромери 
трифазно 
захранване. 
Работи при 
присъствие на 
всяко едно 
линейно 
напрежение 
по отделно 
или фаза и 
неутрала 

 Дистанционно отчитане и управление на 
електромера, когато вграденото реле за 
включване/изключване е отворено 

 
Задължително 

 

12 
Управление на консумацията на 
потребителите  

  

 Електромера да разполага с вградено 
вътрешно комутиращо реле (релета при 
трифазния електромер),  управлявано от 
СДОУКП чрез електромера 
 

Задължително 
да комутира 
до 80А при 
монофазен 
електромер 

 

  Задължително 
да комутира  
до 80А на 
всяка фаза при 
трифазен 
електромер 

 

13 Защита   
 Възможност за пломбиране   

 Капака на електромера Задължително  
 Капака на клемния блок Задължително  
 Отчитане на необичайни събития – опити 

за отваряне на електромера, шунтиране 
на токовата верига, брой отпадания на 
напрежението, наличие на 
диференциален ток и др. 

 Задължително 

 

 Отчитане и изпращане в центъра за 
управление на непозволени и 
нерегламентирани събития в момента на 
тяхното възникване  

Задължително 

 

 Електромера да разполага с вграден 
датчик за диференциален ток  

Задължително 
 

14 Комуникация   
 Възможност за комуникация с преносим 

персонален компютър 
Задължително 

 

 Програмиране/настройка   
 На място и/или дистанционно Задължително  
 посредством преносим РС Задължително  
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Технически данни и характеристики на електромери за директно свързване - 
монофазни и трифазни, които се предлагат от Кандидата 

№ Параметър/описание Изискване Предложение 
 Отчитане на измерваните величини   

 на място, визуално Задължително  
 на място, посредством РС Задължително  
 Дистанционно от центъра за управление Задължително  
 PLC комуникация – S-FSK 2400 bps или 

OFDM PRIME, чрез вграден РL модем 
Задължително 

 

15 Параметризиране на електромера   
 Трябва да се представи софтуера за 

параметризиране на електромера на 
български или английски 

Задължително 
 

 Не се допуска нулиране на броячите чрез 
оптичния интерфейс или чрез PLC  

Задължително 
 

16 Обновяване на софтуера на електромера   
 Дистанционно обновяване на софтуера на 

електромера от центъра за управление 
Задължително  

 Не се допуска промяна на измерителните 
параметри и характеристики на 
електромера при обновяване на софтуера 

 
Задължително 

 

17 Механични изисквания   
 Степен на защита ≥IP54  
 Негоримост Задължително  
 Защита от корозия за времето на 

нормален експлоатационен живот 
Задължително 

 

 Клемен блок за предно свързване 
(несиметрично) 

Задължително 
 

18 Гаранционен период 36 месеца  
19 Експлоатационен живот Поне 15 години  
20 Означение за собствеността и 

идентификация на електромера 
Задължително 

 

  
 

Технически данни и характеристики на електромери за индиректно свързване - 
трифазни, които се предлагат от Кандидата 

№ Параметър/описание Изискване Предложение 
1 Съответствие със стандарти   

 
IEC62052-11, IEC62053-22 

Посочения или 
еквивалентен 

 

 
IEC62052-11 

Посочения или 
еквивалентен 

 

 
IEC62053-23 

Посочения или 
еквивалентен 

 

 
IEC62054-21 

Посочения или 
еквивалентен 

 

 
IEC62053-21 

Посочения или 
еквивалентен 

 

 
IEC62056-21 

Посочения или 
еквивалентен 
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IEC61334-5-1 

Посочения или 
еквивалентен 

 

 
2 
 

Одобрение за използване за търговско 
измерване на ел. Енергия в Република 
България или MID 

 
 Задължително 

 

3 Клас на точност   
  За активна енергия 0.5S или C 

съгласно MID 
 

  За реактивна енергия 2.0  
 При не балансирано захранване от 2% 

електромерът трябва да бъде в класа на 
точност 

 
Задължително 

 

4 Околна среда   
  - температурен интервал -10°С +45°С  
  - граничен работен интервал -20°С +55°С  

 
 - температура на съхранение и 

транспорт 
-25°С +70°С  

  - относителна влажност 80%  
5 Системни параметри   
 Схеми на свързване   
 трифазен за свързване с ИТТ Четирипровоа  
 Напрежение 3х230/400 V  
 Номинален ток 5А  
 Максимален ток 6 А  
  Ток на чувствителност ≤0,2%. In  
 честота 50Hz  

 Изискване за липса на самоход: 
Когато електромерът е под напрежение в 
интервала (0,8-1,2).Un и липсва ток, тест 
изходът на електромерът (светодиода) не 
трябва да генерира повече от един импулс 

 
 
Задължително  
 
 

 

 Собствена консумация за всяка фаза   
 напрежителна верига   

 Активна мощност ≤2W  
 Пълна мощност ≤10 VA  

 Токова верига ≤1 VA  
 6 Измервани величини   

 Aктивна енергия в права посока и обратна 
посока 

kWh 
 

 Реактивна енергия в права посока и 
обратна посока 

kVArh 
 

 Брой тарифи за активна енергия в права 
посока 

Минимум 4 
 

 Брой тарифи за активна енергия в обратна 
посока 

Минимум 4 
 

 Брой тарифи за реактивна енергия в 
права посока 

Минимум 4 
 

 Брой тарифи за реактивна енергия в 
обратна посока 

Минимум 1 
 

 Брой сезони минимум 4  
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 Програмиране на тарифите и сезоните 
 

Задължително 
От софтуера на 
системата 

 

 Измерване и запаметяване на товарови 
профили 

Задължително 
 

 7 Възможности на измерването   
 Предварително дефиниране на билинг 

периодите 
Задължително 

 

 Определяне на край на билинг период   
 Автоматично – по зададен календарен 

график 
Задължително 

 

 Посредством РС и софтуер за обслужване   
Задължително  

 

  
 
 Капацитет за товарови профили 

Време за 
съхранение-не 
по малко от 20 
дни/при 15 
мин. 
Интервали на 
отчитане 

 

 Отчитане на статус събития   
 Повишено/понижено напрежение Задължително  
 Не регламентирано отваряне на кутията 

на електромера и на капака на клемовия 
блок 

 
Задължително 

 

 Отклонение от зададена max. Мощност Задължително  
 Отклонение от зададен фактор на 

мощността cosφ   
Задължително 

 

 Отпадане на захранването Задължително  
 Регистриране на ток в обратна посока Задължително  
 Наличие на магнитно поле, повече от200 

мТ 
Задължително 

 

 8 Часовник   
 Наличие на вграден часовник Задължително  
 Източник на вградения часовник От кварцов 

осцилатoр 
 

 Грешка на часовника в нормален режим ≤0,5 сек/ден  
 Възможност за синхронизиране от друг 

електромер или централно чрез 
комуникационно устройство посредством 
комуникационните портове 

Задължително 

 

 9 Превключване на тарифите   
 С използване на вградения часовник  Задължително  
10 Дисплей   

 Тип LCD  
 Живот на дисплея Поне 15 години  
 Брой цифри Поне 6 за цяло 

число и 2 след 
десетичната 
запетая 

 

 Информация за визуализация   



 

Доставка на SMART система за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД 

стр. 44 от 63 

 Броячи (регистри) Задължително  
 моментни стойности на измерваните 

величини 
Задължително 

 

 индикатори на събития Задължително  
 Циклично извеждане на информацията Задължително  
 Програмиране на продължителността на 

визуализация на стойностите 
Задължително 

 

 Програмиране на вида  на визуализация 
на величините 

Задължително 
 

 Данни на дисплея   
 Съобщение за грешка OBIS  
 Идентификационен номер OBIS  
 Активна енергия по тарифи OBIS  
 Реактивна енергия по тарифи OBIS  
 Време (HH:MM:SS) OBIS  
 Дата (DD:MM:YY) OBIS  
 Напрежение OBIS  
 Ток OBIS  
11 Захранване   

 Вътрешно Трифазно 
захранване. 
Работи при 
присъствие на 
всяко едно 
линейно 
напрежение 
по отделно 
или фаза и 
неутрала 

 

12 Защита   
 Възможност за пломбиране   

 Капака на електромера Задължително  
 Капака на клемния блок Задължително  
 Отчитане на необичайни събития – опити 

за отваряне на електромера, брой 
отпадания на напрежениетои др. 

Задължително 
 

 Отчитане и изпращане в центъра за 
управление на непозволени и 
нерегламентирани събития в момента на 
тяхното възникване.  

Задължително 

 

13 Комуникация   
 Възможност за комуникация с преносим 

персонален компютър 
Задължително 

 

 Програмиране/настройка   
 На място и/или дистанционно Задължително  
 посредством преносим РС Задължително  

 Отчитане на измерваните величини   
 на място, визуално Задължително  
 на място, посредством РС Задължително  
 Дистанционно от центъра за управление Задължително  
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 PLC комуникация – S-FSK 2400 bps или 
OFDM PRIME, чрез вграден РL модем 

Задължително 
 

 Възможност за монтаж в корпуса на 
електромера на допълнителни 
комуникационни модули за отчитане на 
вода,газ,отопление и др. 

Препоръчитео 

 

14 Параметризиране на електромера   
 Трябва да се представи софтуера за 

параметризиране на електромера на 
български или английски 

Задължително 
 

 Не се допуска нулиране на броячите чрез 
оптичния интерфейс или чрез PLC  

Задължително 
 

15 Обновяване на софтуера на електромера   
 Дистанционно обновяване на софтуера на 

електромера от центъра за управление 
Задължително 

 

 Не се допуска промяна на измерителните 
параметри и характеристики на 
електромера при обновяване на софтуера 

Задължително 
 

16 Механични изисквания   
 Степен на защита ≥IP54  
 Негоримост Задължително  
 Защита от корозия за времето на 

нормален експлоатационен живот 
Задължително 

 

 Клемен блок за предно свързване 
(несиметрично) 

Задължително 
 

17 Гаранционен период 36 месеца  
18 Експлоатационен живот Поне 15 години  

19 
Означение за собствеността и 
идентификация на електромера 

Задължително 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дата ___________ г.    ПОДПИС и ПЕЧАТ: 
 

____________________ (име и фамилия) 
 

____________________ (длъжност) 
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Приложение 1.2 
____________________________________________________________________ 

/наименование на кандидата/ 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за Доставка на SMART система 

 
Технически данни и характеристики на комуникационните устройства в ТП и Подстанции, 

които се предлагат от Кандидата 
 

Технически данни и характеристики на рутери/концентратори, които се предлагат от 
Кандидата 

№ Параметър/описание Изисквае Предложение 
1 Захранващо напрежение 3 х 230 V/400 V  

2 Собствена консумация   
 Активна мощност ≤ 15W  
 Пълна мощност ≤ 30 VA  
3 Температура на съхранение и транспорт -40 C . + 60 C  

4 Работен температурен интервал -20°C. +50°C  
5 Влажност 0%  95%  
6 Степен на защита ≥ IP54  
 
7 
 

PLC комуникация по мрежа ниско 
напрежение LV чрез вграден РL модем  

CENELEC band 
A (9 - 95 kHz) 
FSK, S-FSK 2400 
bps или OFDM 
PRIME 

 

8 PLC комуникация по мрежа средно 
напрежение MV чрез вграден РL модем 

≥ 4800 bps  

9 Да поддържа различните видове 
модулации FSK, S-FSK или OFDM PRIME 
при подмяна на електромерите, чрез 
обновяване на софтуера от центъра за 
управление. 

Задължително 

 

10 GPRS комуникация с центъра за у-ние, 
чрез вграден GSM модем 

За работа на 
територията 
на Р България 

 

11 Дистанционно обновяване на софтуера от 
центъра за управление 

Задължително 
 

12 Индикатор за нивото на сигнала 
(GSM/GPRS) 

Задължително 
 

13 Разработен за използване в индустриални 
условия 

Препоръчитело 
 

14 Означение за собствеността и 
идентификация на маршрутизатора 

Задължително 
 

 
 

Дата ___________ г.    ПОДПИС и ПЕЧАТ: 
 

____________________ (име и фамилия) 
 

____________________ (длъжност) 



 

Доставка на SMART система за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД 

стр. 47 от 63 

Приложение 2 
              

[наименование на кандидата] 
 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 
за процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет 

 
Доставка на SMART система 

за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД 
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения 
предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва: 
 
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА  
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните единични цени: 
 

№ Дейност Тип Мярка 
Ориентиро 

въчно 
количество 

Единична 
цена, 

лв., без 
ДДС 

Обща 
стойност, 
лв., без 

ДДС 

1 
Доставка на монофазен 
електромер 

 
бр. 50 000 

 
 

2 
Доставка на трифазен директен 
електромер 

 
бр. 10 000 

 
 

3 
Доставка на трифазен 
индиректен електромер 

 
бр. 1 000 

 
 

4 Маршрутизатор  бр. 1 000   

5 

Софтуер с лиценз за работа на 
60 000 електромера, 4 модула по 
15 000 бр., право на ползване на 
цялата територия на Е.ОН 
България и работа на минимум 
три потребителя едновременно. 
Ще се въвежда и заплаща 
поетапно - 1-ви етап за 15 000 
точки, 2-ри за още 15 000 точки и 
т.н. 

 

бр. 4 

 

 

6 

Въвеждане в експлоатация на 
монтираното оборудване и 
обучение на персонала за работа 
със софтуерната и хардуерната 
част на системата 

 

бр. 61 000 

 

 

Обща стойност:  

 
Всички посочени цени са в лева и определени франко складовете или обектите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на територията на Е.ОН България Мрежи АД.  
Цените са образувани при уславията на доставка DDP места/адреси, съгласно INCOTERMS 
2000. В цените са включени всички разходи за, производство, изпитания, маркировка, 
опаковка, мита, такси, транспорт и други съпътстващи доставката разходи, в лева без ДДС. 
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При несъответствие между предложените единична и обща цена, е валидна единичната 
цена на предложението. 
 
ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Без аванс чрез банков превод, в срок до ...................... (..........) дни (не по-малко от 30) от датата на 
представяне на съответните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката и 
оригинална данъчна фактура за дължимата стойност. 
  
ІІІ. СРОК НА ДОСТАВКА СЛЕД ЗАЯВКА 
Сроковете за изпълнение на поръчката са както следва: 
 

№ Вид дейностти  
Период за 

изпълнение в 
кал. дни 

1 Доставка на мотофазни електромери  

2 Доставка на трифазни директни и индиректни електромери  

3 Доставка на комуникационни устройства  

4 
Инсталиране на софтуера в системата, включително и в сървъра. 
Предоставяне на права за ползване 

 

5 
Внедряване на системата след монтаж на електромери и 
маршрутизатори 

 

6 Тестване на системата  

7 
Включване в експлоатация. Конфигуриране на хардуерните 
устройства 

 

8 
Тренинг и обучение на персонала на Възложителя за работа със 
софтуерната и хардуерната част на системата. 

 

9 
Изграждане и внедряване на единна система за дистанционно 
отчитане и управление/за първоначална доставка/ 

 

 

Сроковете, посочени в таблицата, започват да текат след изпращане на подписана 
заявка/поръчка от Възложителя към Изпълнителя. Дейностите ще се изпълняват по поръчки 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на поръчката, като местата (адресите) за 
доставка и точните количества ще бъдат посочени във всяка една конкретна поръчка. 
 

ІV. ГАРАНЦИОНЕН СРОК 
Гаранционният срок на предлаганите софтуерни, хардуерни и комуникационни устройства 
на SMART системата е: 
- за електромери - ………..месеца (не по-малко от 36 месеца от датата на монтаж); 
- за маршрутизатори - ……….месеца (не по-малко от 36 месеца от датата на монтаж); 
- за софтуера - ………..месеца (не по-малко от 36 месеца от датата на въвеждане). 

 
V. ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СРОК 
- на електромери - ………..месеца (не по-малко от 180 месеца от датата на монтаж); 
- на маршрутизатори - ……….месеца (не по-малко от 180 месеца от датата на монтаж); 
- на софтуера - ………..месеца (не по-малко от 180 месеца от датата на въвеждане). 

 
VІ. ПРОИЗВОДИТЕЛ 
- на електромери:…….……...; 
- на маршрутизатори:……….; 
- на софтуера:………………... 
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VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТОКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ 
Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката ще предоставим стока за СЪХРАНЕНИЕ за 
срок от………….месеца (не по-малко от 3 месеца) в складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 
количества и типове както следва: 
 

№ Вид мярка Варна 
Горна 

Оряховица 
Разград 

1 Монофазни електромери бр. 300 300 300 

2 Трифазни директни електромери бр. 100 100 100 

3 Трифазни индиректни електромери бр. 4 4 4 

4 Маршрутизатор бр. 3 2 2 

 
VІІІ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 
………………(не по - малко от 90) календарни дни от датата на представяне на офертата. 

 
ІХ. ДРУГИ - по преценка на кандидата 
 
 
 

 
  
 
Дата ______________ г.    ПОДПИС и ПЕЧАТ: 
 

____________________ (име и фамилия) 
 

____________________ (длъжност) 
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VІІІ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
 

ПРОЕКТ ЗА РАМКОВ ДОГОВОР 
 

№ …… /…….. 2010 г. 
 
Днес, ..............2010 год., в гр. Варна между: 
 
Е.ОН България Мрежи АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул.Девня № 2, 
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 104518621, представлявано 
заедно от всеки двама от членовете на УС Вернер Хаберкорн, Мартин Мирчев и Анатоли 
Токмакчиев, наричано по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 
 
и  
 
……………………………………., със седалище и адрес на управление: 
………………………, ул. …………………. №……., вписано в Търговския регистър към 
Агенцията по вписвания с ЕИК…….………….., представлявано от 
……………………………..……..……….. - …………………., наричано по-нататък 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 
 
и на основание Решение № .......... / .................2010 г. на Управителния съвет за обявяване на 
спечелил участник в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена 
поръчка за Доставка на SMART система  за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД, се 
подписа настоящият Договор. 
 
на основание чл. 93а – чл. 93в във връзка с чл. 41 – чл. 45 от Закона за обществените поръчки  

 
Страните се споразумяха за следното 
 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, СРОК 

 
Чл.1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема да изработи, достави и прехвърли 
собствеността върху Smart система, съгласно Приложение № 2 - Техническа оферта, 
неразделна част от Договора, като съвкупност от хардуер, софтуер и комуникационна среда, 
позволяващи отчет на ел. енергия и управление на потреблението на различни нива от 
енергийната система срещу заплащане на уговореното възнаграждение. 
Чл.2. /1/ Smart системата (наричана тук и по – долу за краткост Системата), предмет на 
договора, която ще бъде изработена и внедрена, включва доставка на електромери, 
комуникационни устройства и друго необходимо хардуерно оборудване, подробно описани 
като отделни видове дейности и оборудване в Приложение № 1 към настоящия договор, 
както и инсталиране на софтуер в системата, включително в сървъра, внедряване (пусково – 
наладъчни работи) на изградената система и включването й в експлоатация.  
 /2/ В изпълнение на основните си задължения по договора – да изработи и 
прехвърли собствеността на Системата, изпълнителят разрешава на възложителя ползване 
(на територията на Е.ОН България) на лицензирания софтуерен продукт за срока на 
действие на защитата на интелектуалното право срещу заплащането от страна на 
Възложителя на съответното възнаграждения така, както е уговорено по – долу в настоящия 
договор. Предоставеното разрешение представлява възможност за включване на 60 000 (4 
модула по 15 000) точки /електромера/ за отчитане и възможност за работа на минимум 
трима души едновременно. 
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Чл.3. Настоящият договор се сключва за срок от 3 (три) година, считано от датата на 
подписването му с опция за удължаване до 1 (една) година с подписване на допълнително 
споразумение между страните.  
Чл.4. С подписването на настоящия договор изпълнителят приема Общите условия за 
договори за доставка на стоки, услуги и строително – монтажни работи на Е.ОН България, 
публикувани на интернет страницата на Е.ОН България (www.eon-bulgaria.com)  

 
II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
Чл.5. Прогнозната общата стойност на договора е ................................... /..................................../ лева 
без ДДС: 
Чл.6. Единичните цени на отделните видове дейности и оборудване, предмет на договора, 
са посочени в Приложение № 1 - Ценова оферта, неразделна част от Договора. 
Чл.7. Цените по Договора са формирани въз основа на ценовите нива на пазара към 
момента на подписването му. В случай на понижаване на пазарните нива за времето на 
действие на Договора, Изпълнителят се задължава да предложи съответно намаление на 
цените 
Чл.8. При изпълнение възложителят заплаща стойността на изпълнените и приети дейности 
така, както са описани в Приложение № 1, неразделна част от Договора, определена на база 
на действително доставеното оборудване и изпълнените дейности в срок от: 

1. за доставката на хардуерно и комуникационно оборудване така, и въвеждане в 

експлоатация на монтираното оборудване, както е описано в Приложение № 1 от 
договора, в срок до …………..(………..) календарни дни от представяне на 
съответния приемо - предавателен протокол за извършената доставка и оригинална 
фактура от Изпълнителя, за дължимата стойност; 

2. за софтуера и предоставеното разрешение за ползване, администриране и 
управление на Системата с възможност за включване на 60 000 точки на отчитане и 
възможност за работа на минимум трима души едновременно, след инсталиране в 
Системата, включително и в сървъра в срок до …………… (………….) календарни 
дни, след представяне на приемо - предавателен протокол за извършената доставка 
и инсталиране, и оригинална фактура от Изпълнителя за дължимата стойност; 

3. Въвеждане в експлоатация на монтираното оборудване и обучение на персонала за 

работа със софтуерната и хардуерната част на системата, в срок до ………….. 
(…………) календарни дни след представянето на приемо - предавателен протокол 
за извършената дейност и оригинална фактура от Изпълнителя за дължимата 
стойност.  

Чл.9. Всички плащания се извършват по банков път, чрез банкови преводи по договорените 
цени в български лева по сметка на Изпълнителя. 
Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя фактурите за доставеното оборудване на 
посочения в поръчката за доставка адрес, като посочва в тях номерата на конкретната 
поръчка и SAP номера на Рамковия Договор. 

 
III. КОЛИЧЕСТВА, ВЪЗЛАГАНЕ, СРОК НА ДОСТАВКА 

 
Чл.11. С този Договор страните определят общите условия, които ще се прилагат за всяка 
конкретна доставка за времето на действие на Договора. 
Чл.12. Планираните, прогнозни количествата за срока на действие на Договора са посочени в 
Приложение № 1 - Ценова оферта, неразделна част от Договора. 
Чл.13. Планираните количества не са задължителни и могат да бъдат променяни в процеса на 
изпълнение на Договора.  
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Чл.14. Адресите за доставка на фиксираните количества се посочват от Възложителя с 
конкретна поръчка за доставка. 
Чл.15. (1) Сроковете за изпълнение за всяка доставка, са както следва: 
- доставка на трифазни директни и индиректни електромери - …….календарни дни, считано 

от датата на получаване на поръчката от Изпълнителя; 

- доставка на комуникационни устройства - ………календарни дни, считано от датата на 

получаване на поръчката от Изпълнителя; 

- инсталиране на софтуера в системата, включително и в сървъра, предоставяне на права за 

ползване - ……….. календарни дни, след всяка доставка; 

- внедряване на системата след монтаж на електромери и маршрутизатори - …….. 

календарни дни, след всяка доставка; 

- тестване на системата - ……… календарни дни, след всяка доставка; 

- включване в експлоатация, конфигуриране на хардуерните устройства - …….. календарни 

дни, след всяка доставка; 

- тренинг и обучение на персонала на Възложителя за работа със софтуерната и хардуерната 

част на системата ще се провежда по места и централизирано еднократно - ……...календарни 

дни, след първоначална доставка; 

- изграждане и внедряване на единна система за дистанционно отчитане и управление/за 

първоначална доставка/ - ……….календарни дни, след доставка. 
 (3) В конкретната поръчка страните не могат да уговарят условия, които се различават 
съществено от уговорените в този Договор. 
 (4) Уговорените в този Договор условия се прилагат за всяка доставки, след като: 
 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпрати до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена поръчка по факс, сканирана по e-
mail, по поща или куриер. 
 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подписано 
Потвърждение на поръчката съгласно посочените в поръчката срокове. 
Чл.16. Образецът на поръчката и на Потвърждението на поръчката се определя от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
IV. ПРИЕМАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА СОФТУЕР 

 
Чл.17. /1/ Количеството на доставеното оборудване и съответствието му с Техническата 
оферта - Приложение № 2, и с документите по ал.2, се удостоверява в съответния приемо - 
предавателен протокол въз основа на извършени огледи на полученото оборудване. 
Електромерите са с първоначална проверка или MID.  
 /2/ Документите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при доставката и 
предаването на елементите на цялата Система, включени в предмета на настоящия договор 
на български език, са както следва: 
- спецификация на стоките в 1 екземпляр; 
- удостоверение за качество в 1 екземпляр; 
- удостоверение за одобрен тип на електромерите /при всяка доставка/; 
- протокол /документ/ за първоначална проверка или MID на електромерите съгласно 
Закона за измерване /в електронен вид/, удостоверено със знак съгласно Наредба за 
средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. За случаите на чл.26/2/ 
и чл.42/2/ от ЗИ, доставчика представя документи съгласно ЗИ / при всяка доставка/; 
- при всяка доставка на елесктромери и/или маршрутизатори, те да бъдат съпроводени със 
списък с фабричните им номера в електронен вид;  
- гаранционна карта / за всеки елесктромер или маршрутизатор, при всяка доствка/; 
- описание на работа със софтуера /само при първа доставка/; 
- гаранционна карта на софтуера /при всяка доставка/; 
- приемо - предавателен протокол за извършена доставка и/или изпълнена дейност /при 
всяка доставка и/или дейност/. 
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Чл.18. За дата на доставката се счита датата на двустранното подписване на приемо-
предавателния протокол. 
Чл.19. Правото на собственост върху стоката преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 
подписване на Приемо-предавателния протокол. 
 
V. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 
 
Чл.20. Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя и свързаните с него лица 
по смисъла на §1 от ДР на ТЗ спокойно и несмущавано ползване на отстъпените права, както 
и да осигури защита срещу претенции на трети лица. 
Чл.21. Изпълнителят се задължава да: 
1. не предоставя същите права по лицензията със същия предмет на договора, за същата 
територия и срок;  
2. да поддържа юридическата защита на интелектуалната собственост за срока на действие 
на договора и след него, за времето на разрешеното право на ползване на защитения 
обект; 
3. да преследва нарушителите; 
4. във връзка с внедряването на системата да предостави свои специалисти на място, които 
да проведат необходимото обучение и да окажат техническа помощ; 
5. да предостави придружаващата техническа документация в срок не по – дълъг от 10 
(десет) календарни дни преди датата на започване на обучението; 
6. да представи доказателства, че няма предявени претенции от трети лица върху предмета 
на договора, в това число и учредени особени залози по смисъла на ЗОЗ. 
Чл.22. При неизпълнение на посочените по – горе задължения, както и в случай, че 
Възложителят претърпи съдебно отстраняване, изпълнителят дължи обезщетение за всички 
вреди и пропуснати ползи по общите правила. Всички претенции, предявени от трети лица 
спрямо възложителя, както и всички разходи и вреди, претърпени от него, са за сметка на 
изпълнителя. 
 
VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ 

 
Чл.23. /1./ Гаранционният срок на електромерите, производство на ..................... е .............(............) 
месеца от датата на монтаж. 
 /2./ Гаранционният срок на маршрутизаторите, производство на ..................... е 
.............(............) месеца от датата на монтаж. 
 /3./ Гаранционният срок на софтуерната система, производство на ..................... е 
.............(............) месеца от датата на монтаж. 

/4./ По време на гаранционния срок дефектиралите софтуер и/или хардуерно 
оборудване, включено в системата по предходните алинеи се заменят с нови. 
Чл.24. /1./ При възникване на проблеми, свързани с функционирането на системата, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ незабавно на електронен адрес: ………….или 
тел. ……………... ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подсигури своевременно обслужване на 
посочения електронен адрес или телефонен номер. При получаване на обаждане на някой 
от посочените в настоящата точка координати, Изпълнителят е длъжен: 

1. Да даде консултация по електронен адрес или телефон, така че служител на 
възложителя да отстрани проблемите, свързани с функционирането на единната 
система за отчитане. Да започне работят за отстраняване на възникналия проблем по 
изградената VPN връзка между възложителя и изпълнителя в срок до 24 часа. 
2. При дефектиране на електромери или комуникационни устройства, доставени от 
изпълнителя, които не засягат цялостната функция на системата за отчитане, 
изпълнителят е длъжен да замени дефектиралото устройство в срок от 24 часа. Съставя 
се и се подписва двустранен констативен протокол. 
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3. При възникване на проблем, който е свързан с грешка или каквато и да е 
неизправност в софтуера, и проблемът не е решен съгласно чл.24, ал.1, т.1  
изпълнителят е длъжен да осигури пристигането на свой представител на мястото, 
където е възникнал проблема в срок до 48 часа за установяване на дефекта. Съставя се 
и се подписва двустранен констативен протокол, в който се посочват начинът за 
отстраняване на дефекта и срокът за неговото отстраняване. 

Чл.25. В случаите по предходния член съответните гаранционни срокове, определени в чл.23 
от договора, се считат продължени с времето, необходимо за отстраняване на 
недостатъците или дефектите. 
Чл.26. При съществени недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да направи рекламации на 
стоките или софтуерните произведения, като изпълнителят ги заменя с нови и 
гаранционния период по чл.22., ще се прилага при същите условия и ще започва да тече от 
дата на замяната, която се удостоверява с приемо-предавателен протокол. 

 
VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕНА ДОГОВОРА 

 
Чл.27. Гаранцията за изпълнение на Договора в размер на 3 % от приблизителната стойност 
на Договора и възлиза на ………….. (………………) лева, внесена във формата на парична 
сума или на банкова гаранция и се освобождава след изпълнението на Договора, освен в 
случаите на усвояването й, предвидени в Договора. Банковите разходи по откриването на 
гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл.28. Гаранцията за изпълнение е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за щети 
или дължими неустойки, произтичащи от неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
по Договора. 
Чл.29. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен 
да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допълни размера на гаранцията 
за изпълнение до посочения в Договора размер. Допълването се извършва в срок от 14 
/четиринадесет/ календарни дни, считано от датата на уведомяване за инкасирането. В 
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не допълни размера на гаранцията в Договорения срок, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи остатъка от гаранцията и да развали Договора. 
Чл.30. При прекратяване или разваляне на Договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа в пълен размер гаранцията за изпълнение. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение след приключване на Договора, 
освен в случаите на усвояването й поради неизпълнение. 

 
VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
Чл.31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права:  

1. да получи добро изпълнение, в уговорените срокове, качество и количества; 
2. да получи обучение за своя персонал относно метода на обслужване, особености при 

монтаж и експлоатация на доставените електромери, за обслужване на 
комуникационните устройства, особености при монтажа и настройки, работа със 
софтуерната и хардуерната част на системата; 

3. да проверява изпълнението на задълженията на насрещната страна, като може да 
приема междинни етапи и цялостно завършване на работата, без с тези си действия 
да пречи на работата на изпълнителя на поръчката - ...................................; 

4. при приемането на работата, ако констатира недостатъци, да направи възражения за 
неправилно изпълнение, освен ако се касае за недостатъци, които не могат да бъдат 
забелязани при обикновен преглед или се появят по – късно; 
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5. при наличието на основателни причини, да се откаже от договора, макар 
изпълнението да е започнало, като заплати на контрагента направените до този 
момент разходи 

6. в случай, че стане явно, че насрещната по договора страна не може да изпълни в 
срок работата по чл. 15, ал.(1) или не по уговорения и/или надлежен начин, може да 
развали договора, като има право да търси обезщетение съгласно общите правила 
извън случаите по чл.33, ал.2, т. 8, изр. II. 

7. Възложителят има право да проверява и/или изпитва СТОКТА/ОБОРУДВАНЕТО, за да 
потвърди съответствието й с Техническата оферта. 

8. Възложителят има право да приеме СТОКТА/ОБОРУДВАНЕТО в завода-производител. 
Сроковете за това тръбва да се договорят с Изпълнителя минимум 14 
/четиринадесет/ дни преди датата на приемането на СТОКТА/ОБОРУДВАНЕТО. 

9. ако при проверка и/или изпитание се констатират съществени дефекти и 
несъответствие с Техническата спецификация, Възложителят може да откаже 
приемането на цялата доставка. 

10. да придобие собствеността върху Системата след заплащане на дължимата цена.  
Чл.32. Възложителят се задължава: 

1. изплаща възнаграждението съгласно условията на този договор;  
2. да приема изпълненото съгласно договора от изпълнителя;  
3. да осигури пълно съдействие за изпълнението на предмета на Договора; 
4. да не предоставя софтуера на трето лице извън дружествата от групата Е.ОН за 

параметризация когато се налага да направи промяна (например за сверяване на 
часовника или някаква промяна в тарифите) 

 
IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
Чл.33./1./ Изпълнителят има право:  

1. да получи договореното възнаграждение; 
2. да получи фронт за работа; 
3. да получи достъп до обекта или подобектите, за проверка на качеството на монтаж, 

влаганото оборудване, софтуер и други, както  и да осъществява контрол през 
всички етапи на изпълнение на проекта 

/2./ Изпълнителят се задължава:  
1. да изпълни качествено и в срок предмета на този договор, в съответствие със 

одобрените с възложителя проекти и съгласно получени поръчки; 
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобрази с приетото на мястото на изпълнение на 

доставката работно време. 
3. Да достави оборудването, конфигурирано в заводски условия и да предостави 

специалисти за внедряването му. 
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя стоката до складовете или обектите на Е.ОН 

България Мрежи АД, посочени в конкретната поръчка. 
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да преотстъпва на трети лица изпълнението на 

Договорните взаимоотношения, освен ако в обществената поръчка, по която е избран 
за изпълнител, е декларирал участие на подизпълнители. 

6. да осигури за изпълнение на обучението персонал с необходимия опит, 
квалификация и ръководители, компетентни да осигурят организация и обучение. 
Обученията и тренинга по договора се провеждат по програма, съгласно 
Приложение № 6, неразделна част от договора. 

7. да осигури електронен адрес и телефон за връзка със софтуерните специалисти: 
….……….,  …………..; 

8. да уведомява писмено възложителя винаги, когато съществува опасност от забавяне 
или нарушаване на договорения срок за изпълнение, като посочи причините за това 
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закъснение и нов срок за завършване на работите по конкретните поръчки. 
Възложителят може да приеме предложението на изпълнителя, за което го 
уведомява писмено.  

9. да осигури инструкции за експлоатация и настройки на български език.  
10. да изпълнява всички, предписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически изисквания.  
11. да отстранява незабавно за своя сметка всички недостатъци, отразени в протоколите 

за изпитанията по тестови процедури, протоколите от изпитанията на системата в 
експлотационни условия и в констативните протоколи. 

12. да отстранява незабавно за своя сметка всички недостатъци, появили се в 
гаранционните срокове на софтуера и на доставеното оборудване. 

13. да предостави специалисти за внедряването на Системата. 
14. да тества системата в присъствие на представители на Възложителя. 
15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подпише споразумение за предоставяне на стока за 

СЪХРАНЕНИЕ, във франко складовете на Е.ОН България Мрежи АД – Приложение № 3 
от настоящият Договор. 

 
X. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
Чл.34./1/ При неспазване на уговорения срок за доставка и неизпълнение на задълженията по 
Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % на ден върху стойността на 
недоставената стока, но не повече от 20 % от стойността на конкретната доставка.  
 /2/ При неизпълнение на задължението за плащане по този Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на основния лихвен процент на БНБ, 
плюс 10/десет/ пункта надбавка върху дължимата сума от деня на забавата до окончателното 
й изплащане. 
Чл.35./1/ Неустойката по този договор се изплаща в десетдневен срок от датата на 
писменото предявяване на претенциите по нея. 

/2/ Плащането на договорената неустойка не лишава изправната страна по договора 
от възможността да търси обезщетение за претърпените вреди и пропуснати ползи над 
договореното обезщетение, доказани по съответния ред. 

 
XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
 
Чл. 36./1/ Страните се задължават да не разкриват, да не разгласяват, нито да допускат 
разкриването, разгласяването, публикуването или неразрешеното използване по никакъв 
начин пряко или косвено поверената или станалата им известна информация във връзка с 
изпълнението на сключения Рамков договор, свързана със статута и дейността на Страните, 
както и на останалите свързани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дружества от Групата «Е.ОН България» (т.е. 
«Е.ОН България» ЕАД и «Е.ОН България Продажби» АД), техните клиенти и доставчици, 
включително, но не само: всякаква информация, представляваща по естеството си 
търговска тайна за упоменатите дружества, както и техническа, икономическа или 
финансова информация, данни относно цени, проекти, сделки и договори, които 
Дружествата са сключили, сключват и/или планират да сключват, както и данни относно 
търговски марки, патенти, лицензи и ноу-хау, данни за бизнес планове и рекламни 
стратегии, както и всички други поверителни сведения във връзка с дейността на 
Дружествата.  
 /2/ Да третират упоменатите по-горе данни като строго поверителни и да положат 
всички необходими усилия за опазването на тази информация от неразрешена употреба, 
включително и в десетгодишен срок след прекратяване на договорните отношения.  
 /3/ При всяко нарушение на задълженията по предходните две алинеи виновната 
страна дължи неустойка в размер на 5% от прогнозната стойност на Договoра, възлизаща на 
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................. лв., на насрещната страна. Това не лишава изправната страна от правото й да търси 
обезщетения за действително претърпените вреди. 
 
XII.  НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 
Чл. 37. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, независещо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: 
природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби 
на органи на държавната власт и управление. 
Чл. 38. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, 
уведомява писмено в три-дневен срок другата страна в какво се състои същата. В 14 дневен 
срок от събитието, същата страна, представя доказателство от компетентните органи за 
наличието му. При неизпълнение на това задължение се дължат неустойки, както за забавено 
изпълнение, така и за настъпилите от това вреди.  
Чл. 39. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях 
насрещни задължения се спира за времето на непреодолимата сила. 
Чл. 40. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право 
да прекрати Договора с 10-дневно писмено уведомление. В този случай неустойки не се 
дължат. 

 
XIII. ИЗМЕНЕНИЕ 
 
Чл.41. Страните по този Договор не могат да го изменят: 
Чл.42. Изменение на сключения Договор за обществена поръчка се допуска по изключение 
само: 
- когато в резултат на непреодолима сила по смисъла на раздел ХІІ се наложи промяна в 
сроковете на Договор; 
- при намаляване на договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
- при изменение на държавно регулирани цени, в случай, че изпълнението на Договора 
продължи повече от 12 месеца. 
 
XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл.43. /1/ Настоящият договор се прекратява: 
а/ с изтичане на срока; 
б/ по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 
в/ при обективна невъзможност за изпълнение; 
г/ при условията на чл.40; 
д/ в случаите на чл. 31, т.6; 
е/ при условията на чл. 43, ал. 4 от ЗОП 

/2/ Във всички случаи по ал.1 страните подписват споразумение, с което уреждат 
взаимоотношенията си до момента на прекратяването. 

 
XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.44. С подписване на настоящия Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат, приема 
без възражения и се задължава да прилага Общите условия за договори за доставка на стоки, 
услуги и строително-монтажни работи на Е.О България, публикувани на страницата на Е.ОН 
България Мрежи АД- www. eon-bulgaria-grid.com.  
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Чл.45. /1/ Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена 
форма и са подписани от съответната страна. 
 /2/ Всяка страна е длъжна да посочи лице за контакти, както и да уведомява 
насрещната страна за всяка промяна в това отношение в 3 – дневен срок от настъпването й. 
Чл.46. Всяко спиране на изпълнението на задълженията по настоящия договор при 
условията, предвидени тук и съгласно действащото законодателство, се обективира в 
двустранни констативни протоколи, които се подписват от представители на двете страни. 
Чл.47. /1/ С изпълнението на настоящия договор възложителят придобива неограничено по 
време, неизключително право на ползване на софтуера на цялата система за дистанционно 
отчитане и на доставените и закупени стоки, съответстващ на броя на лицензите. 
 /2/ По смисъла на чл.1 терминът „ползване” означава обработването на информация 
и процеса на копиране, записване или транскрибиране на софтуера, като за целта 
изпълнителят предоставя на възложителя паролите за достъп до софтуера, за извършване 
на настройки, актуализация, включване и изключване на обекти. Деинсталирането, 
преинсталирането и други такива функции се извършват от Изпълнителя,  координирано с 
Възложителя. 
 /3/ Ползването не включва модифициране на софтуера, създаване на производни 
версии от него, преасемблиране, пресъставяне или преконструиране на софтуера на ниво 
сорс файлове и разпространяването му сред трети лица или предоставянето му за ползване 
по какъвто и да е начин, пряко или непряко на други лица извън тези от групата Е.ОН 
Чл.48. Страните се споразумяват, че установяването на недействителност на някоя от 
клаузите по настоящия договор не влече недействителност на всички негови разпоредби, а 
се замества по право от повелителните правила на закона, като се търси действителната 
обща воля на страните с оглед постигане целта на договора при съобразяване с обичаите в 
практиката и нормите на добросъвестността. 
Чл.49. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във 
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 
както и за всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилага българското 
гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си по пътя на взаимните 
компромиси и сътрудничество, като обективират постигнатите договорености в писмено 
споразумение. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред 
компетентния съд. 
Чл. 50. Договорът е съставен и подписан на български и английски език. При противоречие в 
смисъла между българския и английския текст, приоритет има текста на български език. 

 
Договорът влиза в сила от ............................/датата на подписването му. Същият се състави в два 
идентични екземпляра, по един за всяка от страните, всеки със силата на оригинал. 

 
Неразделна част от настоящия договор са:  
Приложение № 1 – Ценова оферта;  
Приложение № 2 – Техническа оферта; 
Приложение № 3 – Споразумение за предоставяне на СТОКА за СЪХРАНЕНИЕ; 
Приложение № 4 – Условия за гаранционно и извънгаранционно поддържане на софтуера; 
Приложение № 5 – Условия за гаранционно и извънгаранционно обслужване на електроме -
ри и хардуерни устройства;  
Приложение № 6 – Програма за обучение;  
- Банкова гаранция за изпълнение на Договора; 
- Удостоверение за актуално състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
- Удостоверение от териториалния регистър за особени залози и декларация/чл.21, т.6/; 
- Изискуемите документи по чл. 42 от ЗОП. 
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ЕИК и Банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
• IBAN BG56UNCR763010EONGRID1 
• BIC UNCRBGSF 
• Банка: УниКредит Булбанк 
• ЕИК: 104518621 
 
ЕИК и Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
• IBAN ………………………………. 
• BIC …………………………….. 
• Банка……………………………… 
• ЕИК: ……………………………… 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
Е.ОН България Мрежи АД 
 
 
1.................................................      2.................................................. 
 
Вернер Хаберкорн       Мартин Мирчев 
Член на УС        Член на УС 
 
    3.................................................. 
 

Анатоли Токмакчиев 
Член на УС 

 
 
 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
 
1……………………… 
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Приложение № 3 

СПОРАЗУМЕНИЕ 
 

за предоставена стока за СЪХРАНЕНИЕ 
към Рамков договор №............../ 20.......г. 

с предмет: Доставка на SMART система 
 
 
С настоящото споразумение се определят условията и изискванията към страните. 
 
І. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1.1. Да предостави франко складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стока за СЪХРАНЕНИЕ, в 
количества, видове и типове, уточнени в настоящото приложение, след приемането на 
поръчка за доставка съгласно условията на Рамковия договор. 
1.2. Да допълва първоначално уговорените количества, при получаване на писмено 
уведомление (на факс № …………….. или E-mai: ………………….) от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
1.3. Да упълномощи свои представители, за подписване на приемо-предавателен 
протокол, при предаването на стоката/ите, по вид, тип и количество.  
1.4. Да предава стоката за СЪХРАНЕНИЕ в складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във вид и 
състояние, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и клаузите в Рамковия договор. 
1.5. Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за специфични условия за съхранение на стоката, 
в случай на необходимост. 
1.6. В края на всеки месец да предоставя надлежно оформена фактура, за използваната от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стока и да получи дължимото възнаграждение при условията, предвидени в 
Рамковия договор. 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1.7. Да получи дължимото възнаграждение за използваната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стока, 
фактурирана по реда на т. 1.6, при условията на Рамковия договор. 
1.8. При изтичане срока по т. 3.2 да получи остатъка от неизползваната, предоставена за 
СЪХРАНЕНИЕ стока, в състоянието в което е получена или стойността й, по цени, заложени в 
Рамковия договор. 
 
ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
2.1. Да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стока за СЪХРАНЕНИЕ франко складовете си в количества, 
и типове СТОКА, уточнени в настоящото приложение, неразделна част от Рамковия договор. 
2.2. Да приеме стоката и да я съхранява като вземе всички необходими мерки за 
предпазването й от липси и повреди. 
2.3. Да упълномощи свои представители, за подписване на приемо-предавателен 
протокол, при предаването на стоката/ите, по вид, тип и количество.  
2.4. В края на всеки месец да уведоямва писмено, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за използваните 
количества от предоставената за СЪХРАНЕНИЕ стока и след предоставяне на надлежно 
оформена фактура да заплати дължимото възнаграждение при условията, предвидени в 
Рамковия договор. 
2.5. Да предаде остатъка от неизползваната, предоставена за СЪХРАНЕНИЕ стока, в 
състоянието в което е получена, при изтичане срока на Рамковия договор или да заплати 
стоката по цени, заложени в Рамковия договор. 
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ІІІ. СРОКОВЕ 
3.1. Настоящото споразумение е в сила до цялостно приключване на Рамковия договор. 
3.2. Стоката се придоставя за СЪХРАНЕНИЕ за максимален срок от........../................../ месеца. 
 
IV. ОТГОВОРНОСТ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. НЕУСТОЙКИ. 
4.1. От момента на предаването на стоката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с приемо-
предавателен протокол, надлежно подписан от упълномщените лица на страните, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност при погиване, липси или повреждане 
на предадената за СЪХРАНЕНИЕ стока. 
4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се освобождава от отговорност в случаите, при които  погиването, 
липсите или повреждането на предадената за СЪХРАНЕНИЕ стока са предизвикани от 
специфични свойства на стоката, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е бил писменно уведомен. 
4.3. За всички въпроси отнасящи се до НЕУСТОЙКИ и САНКЦИИ на страните, ще бъдат 
прилагани членовете на раздел Х от Рамковия договор. 
 
Таблица за количествата СТОКА за СЪХРАНЕНИЕ: 
 

№ Вид мярка Варна 
Горна 

Оряховица 
Разград 

1 Монофазни електромери бр.    

2 Трифазни директни електромери бр.    

3 Трифазни индиректни електромери бр.    

4 Маршрутизатор бр.    

 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
Е.ОН България Мрежи АД 
 
 
1.................................................      2.................................................. 
 
Вернер Хаберкорн       Мартин Мирчев 

Член на УС       Член на УС 
 
    3.................................................. 
 

Анатоли Токмакчиев 
Член на УС 

 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
 
1……………………… 
 



 

Доставка на SMART система за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД 

стр. 62 от 63 

ІХ. ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ за изпълнение на договор за обществена поръчка 
 
ПОЛЗВАТЕЛ: 
.................................................................................................................... 
Адрес: ……………………………………………………. 
Телефон:………………………………………………………………  
Факс:…………………………………………………………………..  
Изпълнителен Директор:  
 
НАРЕДИТЕЛ: 
................................................................................................................... 
Адрес: ..................................................................................................................................... 
Телефони: ............................................................................................................................. 
Факсове: ................................................................................................................................ 
Изпълнителен Директор / Управител: ................................................................. 
 
ГАРАНТ: 
БАНКА: .................................................................................................... 
Адрес: .................................................................................................................................... 
Телефони: ............................................................................................................................ 
Факсове: ............................................................................................................................... 
Регистрирана по ф. Дело №................../ .................. г.  
По описа на ...................................................... Градски / Окръжен съд 
Представлявана от :  
Изпълнителен Директор :......................................................................... ................ 
Изпълнителен Директор :.......................................................................... ................ 
 
ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:  
Предмет на договора: .............................................................................................................. 
Договор № .......... / ................................... (попълва се след сключване) 
Обща стойност на договора: .................................................................................................... 
Краен срок за изпълнение на договора: ................................................................................ 
(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)  
Сключва се въз основа на проведена процедура с предмет:  
.................................................................................................................................................... 
Вид процедура: ......................................................................................................................... 
Референтен № .......................................................................................................................... 
(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ) 
 
Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за 
сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-
горе.  
Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проектодоговора от 
Документацията за участие в процедурата, проектодоговора на НАРЕДИТЕЛЯ от 
предложението му.  
С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място 
интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.  
Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се 
задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата  
гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на ................ (словом: .......................) 
лева, при спазване условията на Договора, на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена 
декларация-оригинал за наличие на неизпълнение на задълженията по договора от страна  
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на НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на договора водят до начисляване на санкции и 
неустойки към НАРЕДИТЕЛЯ.  
 
Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на 
договора негова банкова сметка.  
 
Настоящата банкова гаранция за изпълнение на Договора има срок на валидност до 30 
(тридесет) календарни дни след датата на крайния срок за приключване на всички 
договорни задължения между страните, съгласно текста на договора.  
Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз основа 
на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала на 
настоящия документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.  
 
Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието на 
договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено 
споразумение, с които се удължава срока на действие на договора или срока за 
изпълнението му.  
Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на 
НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността й.    
 
Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, 
ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо 
във връзка с информираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и всички 
възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно 
освобождаване на настоящата гаранция.  
 
При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено 
искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на 
настоящата банкова гаранция, който НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при 
сключване на договора.  
За всички не упоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, 
действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.  
 
 
дата: ........................................... 
град: ........................................... 
 
БАНКА: ..................................... 
  
 ИЗП. ДИРЕКТОР / И: 
 
ИМЕ: .............................................. 
ПОДПИС / И :................................ 
 


